
WĘZEŁ X

9 kontenerów WC (9 oczek + 6 pisuarów każdy)

5 kontenerów przysznicowych (14 oczek każdy)

2 umywalnie (38 kranów każda)

9 kontenerów WC (9 oczek + 6 pisuarów każdy)

5 kontenerów przysznicowych (14 oczek każdy)

2 umywalnie (38 kranów każda)
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9 kontenerów WC (9 oczek + 6 pisuarów każdy)

5 kontenerów przysznicowych (14 oczek każdy)

2 umywalnie (38 kranów każda)

4 kontenerów WC (9 oczek + 6 pisuarów każdy)

3 kontenerów przysznicowych (14 oczek każdy)

1 umywalnia (38 kranów)
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ZK5.1

ZK6.1

ZK7.1

ZK8.1

ZK4.1

ZK3.1

ZK2.1

ZK1.1

G-1   560kW

G-2   560kW

ZK5.2

ZK6.2

ZK7.2

ZK8.2

ZK4.2

ZK3.2

ZK1.2

Przepust pod drogą l=18m
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Przepust pod drogą l=18m

ZK2.2

G-3

G-4 40kW

G-7

G-8

G-9 20kW

G-11 20kW

G-13 20kW

G-5 20kW

G-15 20kW

G-16

G-10 40kW

G-12 40kW

G-14 40kW

200kW

40kW

40kW

20kW

20kW
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3 kontenerów przysznicowych (14 oczek każdy)
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ZK2.2

G-3

G-4 40kW

G-7

G-6

G-9 20kW

G-11 20kW
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G-16

G-10 40kW
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G-8

20kW
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 Plan sieci i rozmieszczenia agregatów 


