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PANSTWOWY POWIATOWY

INSPEKTOR SANITARNY
w Gdansku

OHK. 9022.1.6.2021.VK.1

OKRESOWA OCENA JAKOSCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOZYCIA

m URZAD w:&g*g w Gdafeku PRZEZ LUDZI w 2020r.
g indywidualnego, podziemnego ujecia Gdanskiego Ogrodu Zoologicznego
2021 -01- 1 w Gdarisku
L.dz. Zal

KQNSSLQR wie art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Pafistwowej Inspekciji
Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 59 ze zm.), art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r.
0 zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw (t.j. Dz. U. z 2020r.
poz. 2028 ze zm.) oraz § 22 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r.
w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294
ze zm.), Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdansku, na podstawie sprawozdan
z przeprowadzonych badan jakosci wody, pobranej w ramach kontroli wewngtrznej
z indywidualnego, podziemnego uj¢cia Gdanskiego Ogrodu Zoologicznego,
ul. Karwienska 3 w Gdansku, a w szczego6lnosci:

XXI

— sprawozdania z badan nr 178995/20/GDY z dnia 30.04.2020r. prébki wody pobrane;
z kurka czerpalnego na instalacji wodociggowej w kuchni budynku
administracyjnego;

— sprawozdania z badan nr 1178994/20/20GDY z dnia 28.04.2020r. probki wody
pobranej z kurka czerpalnego na instalacji wodociagowej w toalecie przy matpiarni;

— sprawozdania z badan nr 213953/20/GDY z dnia 21.05.2020r. prébki wody pobranej
z kurka czerpalnego w budynku administracyjnym;

— sprawozdania z badan nr 252438/20/GDY z dnia 16.06.2020r. prébki wody pobranej
z kurka czerpalnego na instalacji wodociggowej w kuchni budynku
administracyjnego;

— sprawozdania z badar nr 213954/20/GDY z dnia 21.05.2020r. prébki wody pobrane;
z kurka czerpalnego na instalacji wodociggowej w stacji uzdatniania wody;

— sprawozdania z badan nr 421124/20/GDY z dnia 07.09.2020r. prébki wody pobranej
z kurka czerpalnego na instalacji wodociggowej w kuchni budynku
administracyjnego (kran nr 1);

— sprawozdania z badari nr 502075/20/GDY z dnia 15.10.2020r. prébki wody pobranej
z kurka czerpalnego na instalacji wodociagowej w kuchni budynku
administracyjnego (kran nr 1);

— sprawozdania zbadan nr 502076/20/GDY z dnia 15.10.2020r. prébki wody pobranej

z kurka czerpalnego na instalacji wodociagowej w toalecie przy malpiarni
(kran nr 1);
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— sprawozdania z badan nr 564272/20/GDY z dnia 12.11.2020r. prébki wody pobrane;j

z kurka czerpalnego na instalacji wodociggowej w kuchni budynku
administracyjnego;

— sprawozdania z badari nr 564273/20/GDY z dnia 12.11.2020r. prébki wody pobranej
z kurka czerpalnego na instalacji wodociagowej w toalecie przy matpiarni;

dokonal oceny posiadanych wynikéw dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi w zakresie parametréw organoleptycznych, mikrobiologicznych
i fizykochemicznych i stwierdzit warunkowa przydatnosé wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi z indywidualnego, podziemnego ujecia wody Gdafiskiego Ogrodu
Zoologicznego przy ul. Karwienskiej 3 w Gdafisku, z uwagi na ponadnormatywna zawartosé
manganu, okreslajac dopuszczalng wartos¢ manganu na poziomie nieprzekraczajacym
400 pg/l do dnia 31.05.2021r.

UZASADNIENIE

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdansku, w oparciu o podjete
i przedstawione czynnosci zwigzane z prowadzonym nadzorem sanitarnym nad jakoscia
wody stwierdza co nastgpuje.

W ramach kontroli wewnetrznej zostaly pobrane prébki wody z instalacji
wodociaggowej dostarczajacej wodg z indywidualnego, podziemnego ujecia Gdanskiego
Ogrodu Zoologicznego, ul. Karwienska 3 w Gdansku do badan w zakresie parametréw
mikrobiologicznych, organoleptycznych i fizykochemicznych.

Badania jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi wykonane byly
w Laboratorium Badawczym J.S. Hamilton Poland Sp. z o. o., ul. Chwaszczyfiska 180,
81-571 Gdynia, posiadajacym akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji na wykonanie
badan odpowiadajacych metodykom referencyjnym analiz wody okreslonych w cyt. wyzej
Rozporzadzeniu.

Przeprowadzone badania wykazaly, ze jako$¢ wody przeznaczonej do spozycia
z indywidualnego, podziemnego ujecia Gdanskiego Ogrodu Zoologicznego przy
ul. Karwieniskiej 3 w Gdanisku nie odpowiadala wymaganiom sanitarnym, okreslonym
w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294 ze zm.), z uwagi na

przekroczenia parametru chemicznego — mangan, okre$lonego w zalaczniku nr 1,
czgscei C, tabeli 2.

Zastgpea Padstwowegh Powiatowego
Tnepsltors Fn".:’:mego w Gdafisku
Otrzymuijg;
1. Gdanski Ogréd Zoologiczny
ul. Karwieriska 3, 80-328 Gdansk; zoo@zoo.gda.pl
Prezydent Miasta Gdariska
ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarisk
sekretariat. prezydenta@gdansk.gda.p!
2. Powiatowy Inspektorat Weterynarii z siedzibg w Pruszczu Gdariskim
ul. Wojska Polskiego 16, 83-000 Pruszcz Gdanski
piwprus@gdansk.wiw.gov.pl
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