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Ocena stwierdzajaca przydatnosé wody do spozycia przez ludzi z indywidualnego,
podziemnego ujecia Szpitala im. Sw. Wojciecha, al. Jana Pawla II 50 w Gdansku
za miesigc maj 2021 r.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdansku, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1
Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2021r.
poz. 195), art. 12 ust. 1 i ust. 4 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekow (t. Dz. U. z 2020r. poz. 2028 ze Zm.) oraz
§ 21 wust. 1 pkt 1 oraz ust 8 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia
7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. z2017r. poz. 2294 ze zm.),

na podstawie sprawozdania z badan nr: 264103/21/GDY z dnia 19.05.2021r., prébki wody
pobranej w ramach kontroli wewnetrznej z kurka czerpalnego na instalacji wodociagowej
w Szpitalu im. Sw. Wojciecha, Odziat Chirurgii przy al. Jana Pawla II 50 w Gdansku,

stwierdza:

przydatno$¢ wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi z indywidualnego, podziemnego
ujecia Szpitala im. $w. Wojciecha, al. Jana Pawia I 50 w Gdansku.

UZASADNIENIE

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdafisku, w oparciu o podjete
i przedstawione czynnosci zwigzane z prowadzonym nadzorem sanitarnym nad jakoscig
wody stwierdza co nastgpuje.
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W ramach kontroli wewngtrznej zostala pobrana probka wody z indywidualnego,
podziemnego ujecia Szpitala im. Sw. Wojciecha, al. Jana Pawla II 50 w Gdafsku,
do badan w zakresie parametréow mikrobiologicznych, organoleptycznych
i fizykochemicznych.

Badanie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi zostalo wykonane
w Laboratorium Badawczym J.S. HAMILTON POLAND Sp. z o. o., ul. Chwaszczyfiska
180, 81-571 Gdynia, posiadajacym akredytacj¢ Polskiego Centrum Akredytacji
na wykonanie badai odpowiadajacych metodykom referencyjnym analiz wody
okreslonych w cyt. wyzej Rozporzadzeniu.

Przeprowadzone badanie jakosci wody wykazalo spetnienie wymagan okreslonych
w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294 ze zm).

Biorac pod uwage powyzsze, Pafstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Gdansku, stwierdza przydatnosé wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
z indywidualnego, podziemnego ujecia Szpitala im. Sw. Wojciecha, al. Jana Pawtla II 50
w Gdansku.
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Otrzymuijg:
1. Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z 0.0.
ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 Gdarisk

Do wiadomosci:
1. Szpital im. Sw. Wojciecha

al. Jana Pawia II 50, 80-462 Gdansk
@ Prezydent Miasta Gdafiska
ul. Nowe Ogrody 8 - 12, 80 - 803 Gdansk
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