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SPRAWOZDANIE nr 12007/8/2020

Fot. 1. GPZ Mackowy - B — widok terenu GPZ

1. Zleceniodawca

Zleceniodawca pomiardw:

IT Partners Telco Sp. z0.0., ul. Zupnicza 17, 03-821 Warszawa

Zlecenie:

Zlecenie nr 1472 z dnia 14.10.2020 roku

Osoba udzielajaca informacji do
sprawozdania:

|
przedstawiciel Zleceniodawcy — z-ca dyrektora ds. technicznych

2. Obiekt

Wiasciciel instalacji:

| ul. Marynarki Polskiej 130, 80-857 Gdansk

| ENERGA — OPERATOR S.A.

Nazwa: | GPZ Magkowy - B

Adres: dz. nr 78/3, obreb 094, ul. Starogardzka, 80-058 Gdarisk ’
Powiat / Gmina | m. Gdansk

Wojewodztwo: i pomorskie

Polozenie: : obrzeza miasta, w otoczeniu nieuzytkéw i niskiej zabudowy 1

Informacje dodatkowe:

! urzadzenia nadawcze niedostepne dla os6b postronnych i

Wspotrzedne geograficzne:

N: 54° 18'23,7" E: 18° 36'50,2"

Wysokos¢ posadowienia wiezy:

48 m n.p.m.

Charakterystyka zrédel pél:

otrzymane od zleceniodawcy dane techniczne urzadzen TETRA oraz
{ warunki ich normalnej eksploatacji zamieszczono w tabeli nr 1; na wiezy
| zainstalowane sa roéwniez inne anteny, ktdre zostaly uwzglednione
| podczas pomiaréw, a w poblizu wiezy zlokalizowane sa urzadzenia stacji
| elektroenergetycznej pracujace na czestotliwosci 50 Hz (poza pasmem
| zastosowanej aparatury pomiarowej)

Laboratorium Badawcze Gonet i Wspdlnicy, ul. Armii Krajowej 3/306, 38-400 Krosno
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SPRAWOZDANIE nr 12007/5/2020

Tabela 1. Dane techniczne Zrédel promieniowania elektromagnetycznego

Uzytkownik (prowadzacy instalacje) ENERGA
Typ urzgdzenia Stacja Bazowa
Producent Motorola
Numer identyfikacyjny GPZ Mackowy - B
Rok produkeji 2020
Rok uruchomienia 2020

E Dziedzina zastosowan Radiokomunikacja

g Czestotliwosé znamionowa Pasmo 425 - 430 MHz
Ilo$¢ nadajnikow I
Max. moc nadawania 11w
Rzeczywisty czas pracy [h/dobg] 24
Warunki pracy Znamionowe
Rodzaj wytwarzanego pola Stacjonarne

Tor | Tlumienie calkowite [dB] 2.0

Typ obcigzenia (anteny) 7586208
Wymiar obcigZenia (rozmiary 2850 x 56 mm
anteny)

S | Wysokosé zainstalowania [m n.p.t.] 50

fﬁ: Liczba anten 3

2 Charakterystyka promieniowania Dookoélna

:Ej‘ Moc promieniowana (EiRP) 31.6 W

o Azymut -
Nachylenie do poziomu ziemi (tilt) 0°
Producent AMPHENOL
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SPRAWOZDANIE nr 12007/5/2020

‘3. Opis pomiaréw
| . .
| Podstawa wykonania pomiarow:

E - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska /tekst pierwotny: Dz.U. 2001.62.627, tekst
i ujednolicony: Dz.U. z 2020 poz. 1219, 1378, 1565

| Metodyka pomiarowa zgodna z:

| = Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pol
elektromagnetycznych w srodowisku /Dz.U. 2019 poz. 2448/

- Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobow sprawdzania
dotrzymania dopuszczalnych poziomow pol elektromagnetycznych w $rodowisku /Dz.U. 2020 poz. 258/

| Miejsca przeprowadzenia obszar pomiarowy w otoczeniu obiektu, wyznaczony zgodnie z
| pomiarow: obowiazujaca metodyka pomiarowa; z powodu pandemii COVID 19 nie
| wykonywano pomiaréw na posesjach prywatnych
| Data pomiarow: 24 listopada 2020 r.

Warunki ekspozycji: normalne warunki eksploatacji urzadzen
| Temperatura zewngtrzna: | +5,5+6,4°C
| Wilgotnos¢ powietrza: 70+71%

Opady atmosferyczne: brak

Gonet i Wspdlnicy, Spotka Jawna, ul. Armii Krajowej 3/306,
38-400 Krosno; Laboratorium Badawcze

System zarzadzania jakoscia: zgodny z PN-EN ISO/IEC 17025:2018

' Wykonawca pomiarow:

| Potsyieizenis kgwtiistenry! akredytacja PCA nr AB 791, wazna do dnia 15.03.2023 r.”
' laboratorium:

7 akredvtacja Laboratorium w odniesieniu do normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018 oznacza spelnienie
(wymagan  dotyezgeych kompetencji technicznyeh i systemu zarzgdzania, koniecznveh dla zapewnienia
| wiarvgodnych technicznie wynikow badan; aktualny status oraz zakres akredviacji jest dostgpny na stronie
www.pea.gov.pl

j Pomiary wykonal: ' Kazimierz Zorn — specjalista ds. pomiaréw srodowiskowych

, Sposéb identyfikacji widma pola: na podstawi.e dokumenta?ji. technicznej dostarczonej przez Zleceniodawce
! | oraz ogledzin anten na wiezy
T Zakres czestotliwosci ‘

| emitowanych pol: | pasmo 425 MHz

Laboratorium Badawcze Gonet i Wspolnicy, ul. Armii Krajowej 3/306, 38-400 Krosno
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SPRAWOZDANIE nr 12007/8/2020

4 Zestaw aparatury pomiarowej
|

iSzerokopasmowy miernik natezenia pola elektromagnetycznego:
!typ: NARDA NBM-550 nr fabryczny: B-0574
| zakres temperatury pracy: -10°C do +50°C; zakres wilgotnosci wzglednej: 5 do 95%

= zakres pomiaru: czestotliwo$é fe <80 MHz + 45 GHz >; natezenie pola |
| sonda EF-6092 nr A-0088 elektrycznego E €< 1,0 =300 V/m >; niepewno$¢ rozszerzona pomiaru

‘ Ug< 47 %, (wsp. rozszerzenia ky = 2; metoda B)

| Swiadectwo wzorcowania: nr LWiMP/W/064/19 z dnia 19.02.2019 r. ‘

i Biezaca kontrola metrologiczna: zgodnie z instrukcja robocza IR-07 — przyrzad sprawny ‘
|

i Wyznaczenie niepewnosci
| rozszerzonej pomiaru:

zgodnie z procedura PSZ-12

' Termohigrometr:

;Typ: LB-103 !nr fabryczny: 9871

| $wiadectwo wzorcowania: 1672/AH/18 z dnia 23.08.2018 r.

| Odbiornik GPS: |
typ: ETREX |

: nr fabryczny: 89787628 i

5. Wyniki pomiaréw

‘ Wymk.l pomiaréw nateZzenia pola elektromagnetycznego w otoczeniu obiektu: GPZ Mackowy - B zestawiono |
| w ponizszej tabeli. _
Ze wzgledu na staly poziom emisji do wyliczen wartosci wskaZnikowych emisji pdl

elektromagnetycznych przyjeto mnoznik 1,0. |

Rozmieszczenie pionéw pomiarowych przedstawiono graficznie na rysunku 1. oraz opisowo w tabeli z
wynikami pomiaréw.

Laboratorium przy stwierdzaniu zgodnosci z wymaganiem stosuje zasade podejmowania decyzji w oparciu o
Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobow sprawdzania dotrzymania
dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w srodowisku - niepewnosé¢ pomiaru jest uwzgledniana
w obliczeniach wartoéci wskaznikowych poziomu emisji pol elektromagnetycznych dla miejsc dostgpnych dla
ludnosci.

Laboratorium Badawcze Gonet i Wspolnicy, ul. Armii Krajowej 3/306, 38-400 Krosno
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Rys. 1. GPZ Mackowy - B - rozmieszczenie pionéw pomiarowych w otoczeniu obiektu
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tel. 512 059 512, 501 047 192: NIP 856 184 64 25. REGON 321201939 strona 9 z 10



SPRAWOZDANIE nr 12007/5/2020

i 6. Dopuszczalne poziomy pol elektromagnetycznych w srodowisku

i Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw
[ pél elektromagnetycznych w srodowisku dopuszczalne poziomy WYNosza:

l -
| Zakres czgstotliwosci pola  Skladowa elektryczna E | ' Skladowa magnetyczna H | | Gestosé mocy S (W/m?)

elektromagnetycznego (V/m) ! (A/m)
od 10 MHz do 400 MHz 28 0,073 ‘ 3
od 400 MHz do 2000 MHz 1,375 x . 0,0037 x ** £/200
" 0d 2 GHz do 300 GHz 61 | 0,16 j 10

|
| Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobow sprawdzania
| dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w érodowisku, jezeli w miejscach
\ | dostepnych dla ludnosci wystepuja pola elektromagnetyczne o réznych dopuszczalnych poziomach w jednym
| zakresie czestotliwoéci lub z réznych zakresow czestotliwosci, w ramach pomiaréw szerokopasmowych
wyznacza sie w badanym zakresie czestotliwosci wartosci wskaznikowe WME i WMH dla miejsc dostepnych
| dla ludnosci, odpowiednio dla skladowej elektrycznej i magnetycznej pola, wyznaczone dla danego zakresu
? czestotliwosci z zaleznosci:
| Witym — B e — B
. min(ME,,,) " min(MH,)
‘ gdzie:
| WM i WMy, — wartosci wskaznikowe poziomu emisji pdl elektromagnetycznych dla miejsc dostepnych dla
! ludnosci dla skladowej elektrycznej i magnetycznej pola,
| E - oznacza zmierzona warto$¢ skuteczna natezenia pola elektrycznego E, wyrazona w V/m
| H - oznacza zmierzona lub obliczona (zgodnie z zaleznoscig H = E / 377 [Q]) warto$¢ skuteczna natezenia pola
| magnetycznego H, wyrazona w A/m,
' min(ME,,) i min(MH,,) — oznacza najnizsza dopuszczalna wartos¢ sktadowej elektrycznej i magnetycznej pola
1 dla objetego pomiarami zakresu czestotliwosci dla miejsc dostepnych dla ludnosci.

7. Wartosci wskaznikowe poziomu emisji pél elektromagnetycznych

‘ Zgodnie z wzorami podanymi w punkcie 6. niniejszego sprawozdania wartosci wskaznikowe poziomu emisji
pol elektromagnetycznych dla miejsc dostepnych dla ludnosci w otoczeniu obiektu GPZ Mackowy - B
Wynosza:

{ WME =0,08; WM" =0,08

8. Ocena oddzialywania pola na $rodowisko. Wnioski

W miejscach dostepnych dla Iudnosci w otoczeniu obiektu: GPZ Mackowy - B dopuszczalne poziomy pol
elektromagnetycznych w srodowisku uznaje si¢ za dotrzymane - iadna z wartoSci wskainikowych nie
przekracza wartosci 1.

Poniewa: ustawodawca okreslit sposéb, w jaki niepewnosé pomiaru ma byé¢ stosowana w odniesieniu do
wartosci okreslonych w specyfikacji (Rozporzqdzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie
sposobow sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomow pol elekiromagnetycznych w srodowisku,
Zalgcznik p. 1.), laboratorium nie wwzglednia ryzyka blednej akcepiacji (zasada okreslona specyfikacjg).
Pomiary kontrolne elekiromagnetycznego promieniowania niejonizujgcego nalezy wykonywaé kazdorazowo w
razie zmiany warunkow pracy obiektu lub instalacji bedqgcych Zrddlami promieniowania, o ile te zmiany mogq
mieé¢ wplyw na zmiang poziomdow niejonizujgcego promieniowania elekiromagnetycznego.

9. Oswiadczenia
i - Wyniki pomiaréw dotycza warunkéw pracy Zrédet pola-EM w dniu, w ktorym wykonano pomiary.
| - Pomiary wykonano w warunkach normalnej eksploatac_u urzadzen zainstalowanych na obiekcie. ]
- Oceny oddZIa}ywama pola na $rodowisko dokonano przy uwzglednieniu maksymalnych zmlerzonych
poziomow pdl w poszezegdinych pionach pomiarowych.

- Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej niz w calosci.

- Zleceniodawca ma prawo do reklamacji w terminie 14 dni liczac od daty stempla pocztowego lub od daty
_potwierdzenia przyjgcia sprawozdania.

| - Laboratorium rozpatrzy reklamacje w terminie 30 dni l:czac od daty otrzymanla reklamacji.
EA Kazimierz Zorn

Sprawozdanie opracowal:
KONIEC SPRAWOZDANIA

Laboratorium Badawcze Gonet i Wspolnicy, ul. Armii Krajowej 3/306, 38-400 Krosno
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