
__________________________________________________________________________________________________________________________  

     

POWIATOWA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA W GDAŃSKU 

ul. Wałowa 27, 80-858 Gdańsk, tel. 58 320 08 00, fax 58 301 85 45 

www.gov.pl/web/psse-gdansk, e-mail: psse.gdansk@sanepid.gov.pl 

 

 

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w Gdańsku 

Gdańsk, dnia 24.07.2023r. 

OHK.9022.1.272.2023.VK.1 

Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla strefy 

zaopatrzenia miasta Gdańska za I półrocze 2023 roku. 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 338), art. 12 ust. 1 i ust. 4 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2023r. 
poz. 537) oraz § 22 ust. 1  Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie 
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) Państwowy 
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku, po przeanalizowaniu sprawozdań z 
przeprowadzonych badań próbek wody pobranych z instalacji wodociągowej oraz urządzeń 
wodociągowych dostarczających wodę dla strefy zaopatrzenia m. Gdańska w ramach 
kontroli wewnętrznej zgodnie z ustalonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Gdańsku harmonogramem oraz w ramach prowadzonego nadzoru 
sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, a w szczególności: 

1. sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000021 z dnia 06.02.2023r. próbki wody  

nr 2023000372 pobranej w dniu 12.01.2023r. ze zbiornika wody Cyganka II przy 

ul. Paganiniego w Gdańsku, 

2. sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000021 z dnia 06.02.2023r. próbki wody  

nr 2023000373 pobranej w dniu 12.01.2023r. ze zbiornika wody Góralska przy 

ul. Góralskiej w Gdańsku, 

3. sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000021 z dnia 06.02.2023r. próbki wody nr 

2023000405 pobranej w dniu 12.01.2023r. na odpływie (P-2) ze zbiornika wody 

Kazimierz przy ul. Lazurowej w Gdańsku, 

4. sprawozdanie z badań PLC/2023/000021 z dnia 06.02.2023r. próbki wody nr 

2023000371 pobranej w dniu 12.01.2023r. ze zbiornika wody Kiełpino (po UV) przy ul. 

Łagowskiej w Gdańsku, 

5. sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000021 z dnia 06.02.2023r. próbki wody nr 

2023000370 pobranej w dniu 12.01.2023r. ze zbiornika wody Migowo przy ul. 

Myśliwskiej w Gdańsku, 

6. sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000021 z dnia 06.02.2023r.  próbki wody nr 

2023000391 pobranej w dniu 12.01.2023r. ze zbiornika wody Orunia nr 1 przy ul. 

Kampinoskiej w Gdańsku, 
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7. sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000021 z dnia 06.02.2023r. próbki wody nr 

2023000390 pobranej w dniu 12.01.2023r. ze zbiornika wody Orunia nr 2 przy ul. 

Kampinoskiej w Gdańsku, 

8. sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000021 z dnia 06.02.2023r. próbki wody nr 

2023000374 pobranej w dniu 12.01.2023r. ze zbiornika wody Sobieski przy ul. 

Smoluchowskiego w Gdańsku, 

9. sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000021 z dnia 06.02.2023r. próbki wody nr 

2023000376 pobranej w dniu 12.01.2023r. ze zbiornika wody Stara Dolina (komora 

wewnętrzna) przy ul. Bytowskiej w Gdańsku, 

10. sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000021 z dnia 06.02.2023r. próbki wody nr 

2023000375 pobranej w dniu 12.01.2023r. ze zbiornika wody Stara Dolina (komora 

zewnętrzna) przy ul. Bytowskiej w Gdańsku, 

11. sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000020 z dnia 06.02.2023r. próbki wody nr 

2023000105 pobranej w dniu 03.01.2023r. ze stacji uzdatniania wody Czarny Dwór 

(woda podawana do sieci) przy ul. Czarny Dwór w Gdańsku, 

12. sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000020 z dnia 06.02.2023r. próbki wody nr 

2023000027 pobranej w dniu 02.01.2023r. ze stacji uzdatniania wody Lipce (woda 

podawana do sieci) przy ul. Niegowskiej w Gdańsku, 

13. sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000020 z dnia 06.02.2023r. próbki wody nr 

2023000138 pobranej w dniu 04.01.2023r. ze stacji uzdatniania wody Dolina Radości  

(po zbiorniku i UV) przy ul. Bytowskiej w Gdańsku, 

14. sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000020 z dnia 06.02.2023r. próbek wody nr 

2023000492, nr 2023000591 oraz nr 2023000914 pobranych w dniach 16.01.2023r., 

18.01.2023r. i 26.01.2023r. ze stacji uzdatniania wody Zaspa (woda podawana do sieci) 

przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Gdańsku, 

15. sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000020 z dnia 06.02.2023r. próbki wody nr 

2023000213 pobranej w dniu 09.01.2023r. ze stacji uzdatniania wody Osowa (po 

zbiorniku i UV) przy ul. Gnieźnieńskiej w Gdańsku, 

16. sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000020 z dnia 06.02.2023r. próbek wody nr 

2023000357 oraz nr 2023000818 pobranych w dniach 11.01.2023r. i  24.01.2023r. ze 

stacji uzdatniania wody Zakoniczyn (woda podawana do sieci) przy ul. I i II Brygady w 

Gdańsku, 

17. sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000020 z dnia 06.02.2023r. próbki wody nr 

2023000254 pobranej w dniu 09.01.2023r. ze stacji uzdatniania wody Smęgorzyno 

(woda podawana do sieci/zbiornik) przy ul. Smęgorzyńskiej w Gdańsku, 

18. sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000020 z dnia 06.02.2023r. próbki wody nr 

2023000278 pobranej w dniu 10.01.2023r. ze stacji uzdatniania wody Oczyszczalni 

Wschód (woda podawana do sieci) przy ul. Benzynowej 26 w Gdańsku, 

19. sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000018 z dnia 06.02.2023r. próbki wody nr 

2023000830 pobranej w dniu 25.01.2023r. z kurka czerpalnego na instalacji 

wodociągowej w stacji podnoszenia ciśnienia przy ul. Paganiniego 15 w Gdańsku, 



 

20. sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000018 z dnia 06.02.2023r.  próbki wody nr 

2023000554 pobranej w dniu 18.01.2023r. z kurka czerpalnego na instalacji 

wodociągowej w hurtowni ryb przy ul. Płońskiej 30 w Gdańsku, 

21. sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000018 z dnia 06.02.2023r. próbki wody nr 

2023000325 pobranej w dniu 11.01.2023r. z kurka czerpalnego na instalacji 

wodociągowej w DH Jantar przy ul. Politechnicznej w Gdańsku, 

22. sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000018 z dnia 06.02.2023r. próbki wody nr 

2023000811 pobranej w dniu 24.01.2023r.z kurka czerpalnego na instalacji 

wodociągowej w szkole przy ul. Porębskiego 4 w Gdańsku, 

23. sprawozdanie z badań nr PLC/2023/00018 z dnia 06.02.2023r. próbki wody nr 

2023000335 pobranej w dniu 11.01.2023r. z kurka czerpalnego na instalacji 

wodociągowej w FH „Outlet” przy ul. Przywidzkiej 8 w Gdańsku, 

24. sprawozdanie z badań nr PLC/2023/00018 z dnia 06.02.2023r. próbki wody nr 

2023000119 pobranej w dniu 04.01.2023r. z kurka czerpalnego na instalacji 

wodociągowej w budynku NOT przy ul. Rajskiej 6 w Gdańsku, 

25. sprawozdanie z badań nr PLC/2023/00018 z dnia 06.02.2023r. próbki wody nr 

2023000385 pobranej w dniu 12.01.2023r. z kurka czerpalnego na instalacji 

wodociągowej w Urzędzie Skarbowym przy ul. Rzeźnickiej 54/56 w Gdańsku, 

26. sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000018 z dnia 06.02.2023r. próbki wody nr 

2023000255 pobranej w dniu 09.01.2023r. z kurka czerpalnego na instalacji 

wodociągowej w budynku Cargo przy ul. Słowackiego 206 w Gdańsku, 

27. sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000018 z dnia 06.02.2023r. próbki wody nr 

2023000884 pobranej w dniu 26.01.2023r. z kurka czerpalnego na instalacji 

wodociągowej w przychodni PolMed przy ul. Startowej 1 w Gdańsku, 

28. sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000018 z dnia 06.02.2023r. próbki wody nr 

2023000803 pobranej w dniu 24.01.2023r. z kurka czerpalnego na instalacji 

wodociągowej w Stacji Paliw ORLEN  przy ul. Świętokrzyskiej 2 w Gdańsku, 

29. sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000018 z dnia 06.02.2023r. próbki wody nr 

2023000108 pobranej w dniu 03.01.2023r. z kurka czerpalnego na instalacji 

wodociągowej w przychodni przy ul. Warszawskiej 52 w Gdańsku, 

30. sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000018 z dnia 06.02.2023r. próbki wody nr 

2023000118 pobranej w dniu 04.01.2023r. z kurka czerpalnego na instalacji 

wodociągowej  w hydroforni przy ul. Witosa 27 w Gdańsku, 

31. sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000017 z dnia 07.02.2023r. próbki wody nr 

2023000512 pobranej w dniu 17.01.2023r. z kurka czerpalnego na instalacji 

wodociągowej w hurtowni ryb przy ul. Boguckiego 83 w Gdańsku, 

32. sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000017 z dnia 07.02.2023r. próbki wody nr 

2023000711 pobranej w dniu 23.01.2023r. z kurka czerpalnego na instalacji 

wodociągowej w hydroforni, przy ul. Czerwony Dwór 20 w Gdańsku, 



 

33. sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000017 z dnia 07.02.2023r. próbki wody nr 

2023000640 pobranej w dniu 19.01.2023r. z kurka czerpalnego na instalacji 

wodociągowej w hydroforni przy al. Jana Pawła II 27 w Gdańsku, 

34. sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000017 z dnia 07.02.2023r. próbki wody nr 

2023000713 pobranej w dniu 23.01.2023r. z kurka czerpalnego na instalacji 

wodociągowej w budynku Marina 1 Ergo Hestia przy ul. Jelitkowskiej 51 w Gdańsku, 

35. sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000017 z dnia 07.02.2023r. próbki wody nr 

2023000474 pobranej w dniu 16.01.2023r. z kurka czerpalnego na instalacji 

wodociągowej ze stacji podnoszenia ciśnienia przy ul. Karpackiej 8 w Gdańsku, 

36. sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000017 z dnia 07.02.2023r. próbki wody nr 

2023000632 pobranej w dniu 19.01.2023r. z kurka czerpalnego na instalacji 

wewnętrznej w przychodni przy ul. Kartuskiej 404 w Gdańsku, 

37. sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000017 z dnia 07.02.2023r. próbki wody nr 

2023000812 pobranej w dniu 24.01.2023r. z kurka czerpalnego na instalacji 

wodociągowej w hydroforni Niedźwiednik przy ul. Leśna Góra 40 w Gdańsku, 

38. sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000017 z dnia 07.02.2023r. próbki wody nr 

2023000302 pobranej w dniu 10.01.2023r. z kurka czerpalnego na instalacji 

wodociągowej w Stacji Paliw BP przy ul. Lubczykowej 2 w Gdańsku, 

39. sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000017 z dnia 07.02.2023r. próbki wody nr 

2023000555 pobranej w dniu 18.01.2023r. z kurka czerpalnego na instalacji 

wodociągowej w Hotelu Renusz przy ul. Nadwiślańskiej 56 w Gdańsku, 

40. sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000017 z dnia 07.02.2023r. próbki wody nr 

2023000883 pobranej w dniu 26.01.2023r. z kurka czerpalnego na instalacji 

wodociągowej w hurtowni BAT przy ul. Nowatorów 13 w Gdańsku, 

41. sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000017 z dnia 07.02.2023r. próbki wody nr 

2023000529 pobranej w dniu 17.01.2023r. z kurka czerpalnego na instalacji 

wodociągowej w Urzędzie Miejskim w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 8/12, 

42. sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000017 z dnia 07.02.2023r. próbki wody nr 

2023000455 pobranej w dniu 16.01.2023r. z kurka czerpalnego na instalacji 

wewnętrznej w przychodni przy ul. Oliwskiej 62 w Gdańsku, 

43. sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000016 z dnia 06.02.2023r. próbki wody nr 

2023000712 pobranej w dniu 23.01.2023r. z kurka czerpalnego na instalacji 

wewnętrznej w przepompowni przy ul. Abrahama w Gdańsku, 

44. sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000016 z dnia 06.02.2023r. próbki wody nr 

2023000120 pobranej w dniu 04.01.2023r. z kurka czerpalnego na instalacji 

wodociągowej w hydroforni przy ul. Baczyńskiego w Gdańsku, 

45. sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000016 z dnia 06.02.2023r. próbki wody nr 

2023000553 pobranej w dniu 18.01.2023r. z kurka czerpalnego na instalacji 

wodociągowej w Oczyszczalni Wschód przy ul. Benzynowej 26 w Gdańsku, 



 

46. sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000016 z dnia 06.02.2023r. próbki wody nr 

2023000829 pobranej w dniu 25.01.2023r. z kurka czerpalnego na instalacji 

wodociągowej w przepompowni przy ul. Bitwy Oliwskiej 14 w Gdańsku, 

47. sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000016 z dnia 06.02.2023r. próbki wody nr 

2023000296 pobranej w dniu 10.01.2023r. z kurka czerpalnego na instalacji 

wodociągowej w przychodni przy ul. Biwakowej 3 w Gdańsku, 

48. sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000016 z dnia 06.02.2023r. próbki wody nr 

2023000106 pobranej w dniu 03.01.2023r. z kurka czerpalnego na instalacji 

wodociągowej w przychodni przy ul. Jaśkowa Dolina 105 w Gdańsku, 

49. sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000016 z dnia 06.02.2023r. próbek wody nr 

2023000109, nr 2023000230 oraz nr  2023000231 pobranych w dniach 03.01.2023r. i 

09.01.2023r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej  w przychodni przy ul. 

Stryjewskiego 29 w Gdańsku, 

50. sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000016 z dnia 06.02.2023r. próbek wody nr 

2023000001 oraz nr 2023000303 pobranych w dniach  02.01.2023r. i 10.01.2023r. z 

kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Szkole Podstawowej nr 86 przy ul. 

Wielkopolskiej 20 w Gdańsku,  

51. sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000016 z dnia 06.02.2023r. próbki wody nr 

2023000002 pobranej w dniu 02.01.2023r. z kurka czerpalnego na instalacji 

wodociągowej w Domu Zdrojowym, przy ul. Zdrojowej 2 w Gdańsku, 

52. sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000050 z dnia 07.03.2023r. próbki wody nr 

2023001277 pobranej w dniu 08.02.2023r. ze zbiornika wody Cyganka II przy ul. 

Paganiniego w Gdańsku, 

53. sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000050 z dnia 07.03.2023r. próbki wody  

nr 2023001276 pobranej w dniu 08.02.2023r. ze zbiornika wody Góralska przy 

ul. Góralskiej w Gdańsku, 

54. sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000050 z dnia 07.03.2023r. próbki wody nr 

2023001293 pobranej w dniu 08.02.2023r. na odpływie (P-2) ze zbiornika wody 

Kazimierz przy ul. Lazurowej w Gdańsku, 

55. sprawozdanie z badań PLC/2023/000050 z dnia 07.03.2023r. próbki wody nr 

2023001279 pobranej w dniu 08.02.2023r. ze zbiornika wody Kiełpino (po UV) przy ul. 

Łagowskiej w Gdańsku, 

56. sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000050 z dnia 07.03.2023r. próbki wody nr 

2023001278 pobranej w dniu 08.02.2023r. ze zbiornika wody Migowo przy ul. 

Myśliwskiej w Gdańsku, 

57. sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000050 z dnia 07.03.2023r.  próbki wody nr 

2023001273 pobranej w dniu 08.02.2023r. ze zbiornika wody Orunia nr 1 przy ul. 

Kampinoskiej w Gdańsku, 

58. sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000050 z dnia 07.03.2023r. próbki wody nr 

2023001274 pobranej w dniu 08.02.2023r. ze zbiornika wody Orunia nr 2 przy ul. 

Kampinoskiej w Gdańsku, 



 

59. sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000050 z dnia 07.03.2023r. próbki wody nr 

2023001275 pobranej w dniu 08.02.2023r. ze zbiornika wody Sobieski przy ul. 

Smoluchowskiego w Gdańsku, 

60. sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000059 z dnia 06.03.2023r. próbek wody nr 

2023001263, nr 2023001612 oraz nr 2023001847 pobranych w dniach 08.02.2023r., 

17.02.2023r. i 24.02.2023r. ze zbiornika wody Stara Dolina (komora wewnętrzna) przy 

ul. Bytowskiej w Gdańsku, 

61. sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000059 z dnia 06.03.2023r. próbek wody nr 

2023001264, nr 2023001613 oraz nr 2023001819 pobranych w dniach 08.02.2023r., 

17.02.2023r. i 23.02.2023r. ze zbiornika wody Stara Dolina (komora zewnętrzna) przy ul. 

Bytowskiej w Gdańsku, 

62. sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000049 z dnia 03.03.2023r. próbki wody nr 

2023001061 pobranej w dniu 02.02.2023r. ze stacji uzdatniania wody Czarny Dwór 

(woda podawana do sieci) przy ul. Czarny Dwór w Gdańsku, 

63. sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000049 z dnia 03.03.2023r. próbki wody nr 

2023001188 pobranej w dniu 06.02.2023r. ze stacji uzdatniania wody Lipce (woda 

podawana do sieci) przy ul. Niegowskiej w Gdańsku, 

64. sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000049 z dnia 03.03.2023r. próbek wody nr 

2023001394 oraz nr 2023001817 pobranych w dniach 13.02.2023r. i 23.02.2023r. ze 

stacji uzdatniania wody Dolina Radości  (po zbiorniku i UV) przy ul. Bytowskiej w 

Gdańsku, 

65. sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000049 z dnia 03.03.2023r. próbki wody nr 

2023001037 pobranej w dniu 01.02.2023r. ze stacji uzdatniania wody Zaspa (woda 

podawana do sieci) przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Gdańsku, 

66. sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000049 z dnia 03.03.2023r. próbki wody nr 

2023001393 pobranej w dniu 13.02.2023r. ze stacji uzdatniania wody Osowa (po 

zbiorniku i UV) przy ul. Gnieźnieńskiej w Gdańsku, 

67. sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000049 z dnia 03.03.2023r. próbki wody nr 

2023001554 pobranej w dniu 16.02.2023r. ze stacji uzdatniania wody Zakoniczyn (woda 

podawana do sieci) przy ul. I i II Brygady w Gdańsku, 

68. sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000049 z dnia 03.03.2023r. próbek wody nr 

2023001392 oraz nr 2023001565 pobranych w dniach 13.02.2023r. i  16.02.2023r. ze 

stacji uzdatniania wody Smęgorzyno (woda podawana do sieci/zbiornik) przy ul. 

Smęgorzyńskiej w Gdańsku, 

69. sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000049 z dnia 03.03.2023r. próbki wody nr 

2023001231 pobranej w dniu 07.02.2023r. ze stacji uzdatniania wody Oczyszczalni 

Wschód (woda podawana do sieci) przy ul. Benzynowej 26 w Gdańsku, 

70. sprawozdanie z badań nr PLC/2023/00047 z dnia 06.03.2023r. próbki wody nr 

2023001468 pobranej w dniu 14.02.2023r. z kurka czerpalnego na instalacji 

wodociągowej w FH „Outlet” przy ul. Przywidzkiej 8 w Gdańsku, 



 

71. sprawozdanie z badań nr PLC/2023/00047 z dnia 06.03.2023r. próbki wody nr 

2023001097 pobranej w dniu 02.02.2023r. z kurka czerpalnego na instalacji 

wodociągowej w budynku NOT przy ul. Rajskiej 6 w Gdańsku,  

72. sprawozdanie z badań nr PLC/2023/00047 z dnia 06.03.2023r. próbki wody nr 

2023001326 pobranej w dniu 09.02.2023r. z kurka czerpalnego na instalacji 

wodociągowej w Urzędzie Skarbowym przy ul. Rzeźnickiej 54/56 w Gdańsku, 

73. sprawozdanie z badań nr PLC/2023/00047 z dnia 06.03.2023r. próbki wody nr 

2023001557 pobranej w dniu 16.02.2023r. z kurka czerpalnego na instalacji 

wodociągowej w budynku Cargo przy ul. Słowackiego 206 w Gdańsku, 

74. sprawozdanie z badań nr PLC/2023/00047 z dnia 06.03.2023r. próbki wody nr 

2023001232 pobranej w dniu 07.02.2023r. z kurka czerpalnego na instalacji 

wodociągowej w przychodni PolMed przy ul. Startowej 1 w Gdańsku, 

75. sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000047 z dnia 06.03.2023r. próbki wody nr 

2023001643 pobranej w dniu 20.02.2023r. z kurka czerpalnego na instalacji 

wodociągowej w przychodni przy ul. Stryjewskiego 29 w Gdańsku, 

76. sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000047 z dnia 06.03.2023r. próbki wody nr 

2023001308 pobranej w dniu 09.02.2023r. z kurka czerpalnego na instalacji 

wodociągowej w Stacji Paliw ORLEN  przy ul. Świętokrzyskiej 2 w Gdańsku, 

77. sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000047 z dnia 06.03.2023r. próbki wody nr 

2023001048 pobranej w dniu 01.02.2023r. z kurka czerpalnego na instalacji 

wodociągowej w Szkole Podstawowej nr 86 przy ul. Wielkopolskiej 20 w Gdańsku, 

78. sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000047 z dnia 06.03.2023r. próbki wody nr 

2023001281 pobranej w dniu 08.02.2023r. z kurka czerpalnego na instalacji 

wodociągowej  w hydroforni przy ul. Witosa 27 w Gdańsku, 

79. sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000047 z dnia 06.03.2023r. próbki wody nr 

2023001760 pobranej w dniu 22.02.2023r. z kurka czerpalnego na instalacji 

wodociągowej w Domu Zdrojowym, przy ul. Zdrojowej 2 w Gdańsku, 

80. sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000046 z dnia 03.03.2023r. próbki wody nr 

2023001155 pobranej w dniu 06.02.2023r. z kurka czerpalnego na instalacji 

wodociągowej ze stacji podnoszenia ciśnienia przy ul. Karpackiej 8 w Gdańsku, 

81. sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000046 z dnia 03.03.2023r. próbki wody nr 

2023001309 pobranej w dniu 09.02.2023r. z kurka czerpalnego na instalacji 

wodociągowej w przychodni przy ul. Kartuskiej 404 w Gdańsku, 

82. sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000046 z dnia 03.03.2023r. próbki wody nr 

2023001518 pobranej w dniu 15.02.2023r. z kurka czerpalnego na instalacji 

wodociągowej w hydroforni Niedźwiednik przy ul. Leśna Góra 40 w Gdańsku, 

83. sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000046 z dnia 03.03.2023r. próbki wody nr 

2023001280 pobranej w dniu 08.02.2023r. z kurka czerpalnego na instalacji 

wodociągowej w Stacji Paliw BP przy ul. Lubczykowej 2 w Gdańsku, 



 

84. sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000046 z dnia 03.03.2023r. próbki wody nr 

2023001890 pobranej w dniu 27.02.2023r. z kurka czerpalnego na instalacji 

wodociągowej w Hotelu Renusz przy ul. Nadwiślańskiej 56 w Gdańsku, 

85. sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000046 z dnia 03.03.2023r. próbki wody nr 

2023001789 pobranej w dniu 23.02.2023r. z kurka czerpalnego na instalacji 

wodociągowej w hurtowni BAT przy ul. Nowatorów 13 w Gdańsku, 

86. sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000046 z dnia 03.03.2023r. próbki wody nr 

2023001454 pobranej w dniu 14.02.2023r. z kurka czerpalnego na instalacji 

wodociągowej w Urzędzie Miejskim w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 8/12, 

87. sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000046 z dnia 03.03.2023r. próbki wody nr 

2023001306 pobranej w dniu 09.02.2023r. z kurka czerpalnego na instalacji 

wodociągowej w przychodni przy ul. Oliwskiej 62 w Gdańsku, 

88. sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000046 z dnia 03.03.2023r. próbki wody nr 

2023001748 pobranej w dniu 22.02.2023r. z kurka czerpalnego na instalacji 

wodociągowej w stacji podnoszenia ciśnienia przy ul. Paganiniego 15 w Gdańsku, 

89. sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000046 z dnia 03.03.2023r. próbki wody nr 

2023001698 pobranej w dniu 21.02.2023r. z kurka czerpalnego na instalacji 

wodociągowej w hurtowni ryb przy ul. Płońskiej 30 w Gdańsku, 

90. sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000046 z dnia 03.03.2023r. próbki wody nr 

2023001790 pobranej w dniu 23.02.2023r. z kurka czerpalnego na instalacji 

wodociągowej w DH Jantar przy ul. Politechnicznej w Gdańsku,  

91. sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000046 z dnia 03.03.2023r. próbki wody nr 

2023001517 pobranej w dniu 15.02.2023r. z kurka czerpalnego na instalacji 

wodociągowej w szkole przy ul. Porębskiego 4 w Gdańsku, 

92. sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000045 z dnia 03.03.2023r. próbki wody nr 

2023001642 pobranej w dniu 20.02.2023r. z kurka czerpalnego na instalacji 

wodociągowej w przepompowni przy ul. Abrahama w Gdańsku, 

93. sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000045 z dnia 03.03.2023r. próbki wody nr 

2023001063 pobranej w dniu 02.02.2023r. z kurka czerpalnego na instalacji 

wodociągowej w hydroforni przy ul. Baczyńskiego w Gdańsku, 

94. sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000045 z dnia 03.03.2023r. próbki wody nr 

2023001696 pobranej w dniu 21.02.2023r. z kurka czerpalnego na instalacji 

wodociągowej w Oczyszczalni Wschód przy ul. Benzynowej 26 w Gdańsku, 

95. sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000045 z dnia 03.03.2023r. próbki wody nr 

2023001761 pobranej w dniu 22.02.2023r. z kurka czerpalnego na instalacji 

wodociągowej w przepompowni przy ul. Bitwy Oliwskiej 14 w Gdańsku, 

96. sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000045 z dnia 03.03.2023r. próbki wody nr 

2023001064 pobranej w dniu 02.02.2023r. z kurka czerpalnego na instalacji 

wodociągowej w przychodni przy ul. Biwakowej 3 w Gdańsku, 



 

97. sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000045 z dnia 03.03.2023r. próbki wody nr 

2023001469 pobranej w dniu 14.02.2023r. z kurka czerpalnego na instalacji 

wodociągowej w hurtowni ryb przy ul. Boguckiego 83 w Gdańsku, 

98. sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000045 z dnia 03.03.2023r. próbki wody nr 

2023001641 pobranej w dniu 20.02.2023r. z kurka czerpalnego na instalacji 

wodociągowej w hydroforni, przy ul. Czerwony Dwór 20 w Gdańsku, 

99. sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000045 z dnia 03.03.2023r. próbki wody nr 

2023001305 pobranej w dniu 09.02.2023r. z kurka czerpalnego na instalacji 

wodociągowej w hydroforni przy al. Jana Pawła II 27 w Gdańsku, 

100.sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000045 z dnia 03.03.2023r. próbki wody nr 

2023001553 pobranej w dniu 16.02.2023r. z kurka czerpalnego na instalacji 

wodociągowej w przychodni przy ul. Jaśkowa Dolina 105 w Gdańsku, 

101.sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000045 z dnia 03.03.2023r. próbki wody nr 

2023001233 pobranej w dniu 07.02.2023r. z kurka czerpalnego na instalacji 

wodociągowej w budynku Marina 1 Ergo Hestia przy ul. Jelitkowskiej 51 w Gdańsku, 

102.sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000045 z dnia 03.03.2023r. próbki wody nr 

2023001155 pobranej w dniu 06.02.2023r. z kurka czerpalnego na instalacji 

wodociągowej w stacji podnoszenia ciśnienia przy ul. Karpackiej 8 w Gdańsku, 

103.sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000045 z dnia 03.03.2023r. próbki wody nr 

2023001156 pobranej w dniu 06.02.2023r. z kurka czerpalnego na instalacji 

wodociągowej w przychodni przy ul. Warszawskiej 52 w Gdańsku, 

104.sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000084 z dnia 04.04.2023r. próbki wody nr 

2023002223 pobranej w dniu 08.03.2023r. ze zbiornika wody Cyganka II przy ul. 

Paganiniego w Gdańsku, 

105.sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000084 z dnia 04.04.2023r. próbki wody nr 

2023002224 pobranej w dniu 08.03.2023r. ze zbiornika wody Góralska przy ul. 

Góralskiej w Gdańsku, 

106.sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000084 z dnia 04.04.2023r. próbki wody nr 

2023002231 pobranej w dniu 08.03.2023r. na odpływie (P-2) ze zbiornika wody 

Kazimierz przy ul. Lazurowej w Gdańsku, 

107.sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000084 z dnia 04.04.2023r. próbki wody nr 

2023002650 pobranej w dniu 21.03.2023r. na odpływie (P-2)  za ul. Boguckiego ze 

zbiornika wody Kazimierz przy ul. Lazurowej w Gdańsku, 

108.sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000084 z dnia 04.04.2023r. próbki wody nr 

2023002222 pobranej w dniu 08.03.2023r. ze zbiornika wody Kiełpino (po UV) przy ul. 

Łagowskiej w Gdańsku, 

109.sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000084 z dnia 04.04.2023r. próbki wody nr 

2023002221 pobranej w dniu 08.03.2023r. ze zbiornika wody Migowo przy ul. 

Myśliwskiej w Gdańsku, 



 

110.sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000084 z dnia 04.04.2023r. próbki wody nr 

2023002217 pobranej w dniu 08.03.2023r. ze zbiornika wody Orunia nr 1 przy ul. 

Kampinoskiej w Gdańsku, 

111.sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000084 z dnia 04.04.2023r. próbki wody nr 

2023002218 pobranej w dniu 08.03.2023r. ze zbiornika wody Orunia nr 2 przy ul. 

Kampinoskiej w Gdańsku, 

112.sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000084 z dnia 04.04.2023r. próbki wody nr 

2023002220 pobranej w dniu 08.03.2023r. ze zbiornika wody Sobieski przy ul. 

Smoluchowskiego w Gdańsku, 

113.sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000084 z dnia 04.04.2023r. próbki wody nr 

2023002226 pobranej w dniu 08.03.2023r. ze zbiornika wody Stara Dolina (komora 

wewnętrzna) przy ul. Bytowskiej w Gdańsku, 

114.sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000084 z dnia 04.04.2023r. próbki wody nr 

2023002225 pobranej w dniu 08.03.2023r. ze zbiornika wody Stara Dolina (komora 

zewnętrzna) przy ul. Bytowskiej w Gdańsku, 

115.sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000079 z dnia 04.04.2023r. próbki wody nr 

2023001963 pobranej w dniu 01.03.2023r. ze stacji uzdatniania wody Czarny Dwór 

(woda podawana do sieci) przy ul. Czarny Dwór w Gdańsku, 

116.sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000079 z dnia 04.04.2023r. próbki wody nr 

2023002143 pobranej w dniu 06.03.2023r. ze stacji uzdatniania wody Lipce (woda 

podawana do sieci) przy ul. Niegowskiej w Gdańsku, 

117.sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000079 z dnia 04.04.2023r. próbki wody nr 

2023002074 pobranej w dniu 06.03.2023r. ze stacji uzdatniania wody Dolina Radości  

(po zbiorniku i UV) przy ul. Bytowskiej w Gdańsku, 

118.sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000079 z dnia 04.04.2023r. próbki wody nr 

2023002519 pobranej w dniu 16.03.2023r. ze stacji uzdatniania wody Zaspa (woda 

podawana do sieci) przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Gdańsku, 

119.sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000079 z dnia 04.04.2023r. próbki wody nr 

2023002342 pobranej w dniu 13.03.2023r. ze stacji uzdatniania wody Osowa (po 

zbiorniku i UV) przy ul. Gnieźnieńskiej w Gdańsku, 

120.sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000079 z dnia 04.04.2023r. próbki wody nr 

2023002456 pobranej w dniu 15.03.2023r. ze stacji uzdatniania wody Zakoniczyn (woda 

podawana do sieci) przy ul. I i II Brygady w Gdańsku, 

121.sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000079 z dnia 04.04.2023r. próbek wody nr 

2023002309 oraz nr 2023002699 pobranych w dniach 13.03.2023r. i  21.03.2023r. ze 

stacji uzdatniania wody Smęgorzyno (woda podawana do sieci/zbiornik) przy ul. 

Smęgorzyńskiej w Gdańsku, 

122.sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000079 z dnia 04.04.2023r. próbki wody nr 

2023002158 pobranej w dniu 07.03.2023r. ze stacji uzdatniania wody Oczyszczalni 

Wschód (woda podawana do sieci) przy ul. Benzynowej 26 w Gdańsku, 



 

123.sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000080 z dnia 04.04.2023r. próbek wody nr 

2023002607 oraz  nr 2023002738 pobranych w dniach 20.03.2023r. i 22.03.2023r. z 

kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przepompowni przy ul. Abrahama w 

Gdańsku, 

124.sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000080 z dnia 04.04.2023r. próbki wody nr 

2023002520 pobranej w dniu 16.03.2023r. z kurka czerpalnego na instalacji 

wodociągowej w hydroforni przy ul. Baczyńskiego w Gdańsku, 

125.sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000080 z dnia 04.04.2023r. próbki wody nr 

2023002654 pobranej w dniu 21.03.2023r. z kurka czerpalnego na instalacji 

wodociągowej w Oczyszczalni Wschód przy ul. Benzynowej 26 w Gdańsku, 

126.sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000080 z dnia 04.04.2023r. próbki wody nr 

2023002715 pobranej w dniu 22.03.2023r. z kurka czerpalnego na instalacji 

wodociągowej w przepompowni przy ul. Bitwy Oliwskiej 14 w Gdańsku, 

127.sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000080 z dnia 04.04.2023r. próbki wody nr 

2023001975 pobranej w dniu 01.03.2023r. z kurka czerpalnego na instalacji 

wodociągowej w przychodni przy ul. Biwakowej 3 w Gdańsku, 

128.sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000080 z dnia 04.04.2023r. próbki wody nr 

2023002580 pobranej w dniu 20.03.2023r. z kurka czerpalnego na instalacji 

wodociągowej w hydroforni przy ul. Czerwony Dwór 20 w Gdańsku, 

129.sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000080 z dnia 04.04.2023r. próbki wody nr 

2023002234 pobranej w dniu 09.03.2023r. z kurka czerpalnego na instalacji 

wodociągowej w hydroforni przy al. Jana Pawła II 27 w Gdańsku, 

130.sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000080 z dnia 04.04.2023r. próbki wody nr 

2023002884 pobranej w dniu 28.03.2023r. z kurka czerpalnego na instalacji 

wodociągowej w przychodni przy ul. Jaśkowa Dolina 105 w Gdańsku, 

131.sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000080 z dnia 04.04.2023r. próbki wody nr 

2023002343 pobranej w dniu 13.03.2023r. z kurka czerpalnego na instalacji 

wodociągowej w stacji podnoszenia ciśnienia przy ul. Karpackiej 8 w Gdańsku, 

132.sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000080 z dnia 04.04.2023r. próbki wody nr 

2023002233 pobranej w dniu 09.03.2023r. z kurka czerpalnego na instalacji 

wodociągowej w przychodni przy ul. Kartuskiej 404 w Gdańsku, 

133.sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000080 z dnia 04.04.2023r. próbki wody nr 

2023002177 pobranej w dniu 07.03.2023r. z kurka czerpalnego na instalacji 

wodociągowej w FH „Outlet” przy ul. Przywidzkiej 8 w Gdańsku, 

134.sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000081 z dnia 03.04.2023r. próbek wody nr 

2023002787, nr 2023002882, nr 2023002949 oraz nr 2023002950 pobranych w dniach 

23.03.2023r., 27.03.2023r. i 29.03.2023r. z kurków czerpalnych na instalacji 

wodociągowej w budynku Marina 1 Ergo Hestia przy ul. Jelitkowskiej 51 w Gdańsku, 

135.sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000081 z dnia 03.04.2023r. próbek wody nr 

2023002928 oraz nr 2023002948 pobranych w dniach 28.03.2023r. i 29.03.2023r. z 

hydrantu przy budynku Marina 1 Ergo Hestia przy ul. Jelitkowskiej 51 w Gdańsku, 



 

136.sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000081 z dnia 03.04.2023r. próbki wody nr 

2023002417 pobranej w dniu 14.03.2023r. z kurka czerpalnego na instalacji 

wodociągowej w hydroforni Niedźwiednik przy ul. Leśna Góra 40 w Gdańsku, 

137.sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000081 z dnia 03.04.2023r. próbki wody nr 

2023002764 pobranej w dniu 23.03.2023r. z kurka czerpalnego na instalacji 

wodociągowej w hurtowni BAT przy ul. Nowatorów 13 w Gdańsku, 

138.sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000081 z dnia 03.04.2023r. próbki wody nr 

2023002418 pobranej w dniu 14.03.2023r. z kurka czerpalnego na instalacji 

wodociągowej w Urzędzie Miejskim w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 8/12, 

139.sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000081 z dnia 03.04.2023r. próbek wody nr 

2023002075 oraz nr 2023002427 pobranych w dniach 06.03.2023r. i 14.03.2023r. z 

kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni przy ul. Oliwskiej 62 w 

Gdańsku, 

140.sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000081 z dnia 03.04.2023r. próbki wody nr 

2023002714 pobranej w dniu 22.03.2023r. z kurka czerpalnego na instalacji 

wodociągowej w stacji podnoszenia ciśnienia przy ul. Paganiniego 15 w Gdańsku, 

141.sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000082 z dnia 04.04.2023r. próbki wody nr 

2023002405 pobranej w dniu 14.03.2023r. z kurka czerpalnego na instalacji 

wodociągowej w hurtowni ryb przy ul. Płońskiej 30 w Gdańsku, 

142.sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000082 z dnia 04.04.2023r. próbki wody nr 

2023002883 pobranej w dniu 28.03.2023r. z kurka czerpalnego na instalacji 

wodociągowej w DH Jantar przy ul. Politechnicznej w Gdańsku, 

143.sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000082 z dnia 04.04.2023r. próbki wody nr 

2023002457 pobranej w dniu 15.03.2023r. z kurka czerpalnego na instalacji 

wodociągowej w szkole przy ul. Porębskiego 4 w Gdańsku, 

144.sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000082 z dnia 04.04.2023r. próbki wody nr 

2023001983 pobranej w dniu 02.03.2023r. z kurka czerpalnego na instalacji 

wodociągowej w budynku NOT przy ul. Rajskiej 6 w Gdańsku, 

145.sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000082 z dnia 04.04.2023r. próbki wody nr 

2023002159 pobranej w dniu 07.03.2023r. z kurka czerpalnego na instalacji 

wodociągowej w Urzędzie Skarbowym przy ul. Rzeźnickiej 54/56 w Gdańsku, 

146.sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000082 z dnia 04.04.2023r. próbki wody nr 

2023002918 pobranej w dniu 28.03.2023r. z kurka czerpalnego na instalacji 

wodociągowej w budynku Cargo przy ul. Słowackiego 206 w Gdańsku, 

147.sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000082 z dnia 04.04.2023r. próbki wody nr 

2023002765 pobranej w dniu 23.03.2023r. z kurka czerpalnego na instalacji 

wodociągowej w przychodni PolMed przy ul. Startowej 1 w Gdańsku, 

148.sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000082 z dnia 04.04.2023r. próbek wody nr 

2023002579 oraz nr 2023002828 pobranych w dniach 20.03.2023r. i  24.03.2023r. z 

kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni przy ul. Stryjewskiego 29 w 

Gdańsku, 



 

149.sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000082 z dnia 04.04.2023r. próbki wody nr 

2023002458 pobranej w dniu 15.03.2023r. z kurka czerpalnego na instalacji 

wodociągowej w Stacji Paliw ORLEN przy ul. Świętokrzyskiej 2 w Gdańsku, 

150.sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000082 z dnia 04.04.2023r. próbki wody nr 

2023001982 pobranej w dniu 02.03.2023r. z kurka czerpalnego na instalacji 

wodociągowej w przychodni przy ul. Warszawskiej 52 w Gdańsku, 

151.sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000082 z dnia 04.04.2023r. próbki wody nr 

2023002219 pobranej w dniu 08.03.2023r. z kurka czerpalnego na instalacji 

wodociągowej w Szkole Podstawowej nr 86 przy ul. Wielkopolskiej 20 w Gdańsku, 

152.sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000083 z dnia 11.04.2023r. próbki wody nr 

2023001934 pobranej w dniu 01.03.2023r. z kurka czerpalnego na instalacji 

wodociągowej w hydroforni przy ul. Wita Stwosza 27 w Gdańsku, 

153.sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000083 z dnia 11.04.2023r. próbki wody nr 

2023002716 pobranej w dniu 22.03.2023r. z kurka czerpalnego na instalacji 

wodociągowej w Domu Zdrojowym przy ul. Zdrojowej 2 w Gdańsku, 

154.sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000083 z dnia 11.04.2023r. próbki wody nr 

2023002652 pobranej w dniu 21.03.2023r. z kurka czerpalnego na instalacji 

wodociągowej w budynku Centralnego Ośrodku Sportu przy ul. Nadwiślańskiej 39 w 

Gdańsku, 

155.sprawozdanie z badań nr PLC/2023/0000100 z dnia 14.04.2023r. próbki wody nr 

2023002232 pobranej w dniu 09.03.2023r. z kurka czerpalnego na instalacji 

wodociągowej w Stacji Paliw BP przy ul. Lubczykowej 2 w Gdańsku, 

156.sprawozdania z badań nr 266A/521/23 i 266N/521/23 z dnia 21.03.2023r. próbki wody 

nr 266 pobranej w dniu 15.03.2023r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w 

hydroforni przy ul. Baczyńskiego w Gdańsku, 

157.sprawozdania z badań nr 267A/521/23 i 267N/521/23 z dnia 22.03.2023r. próbki wody 

nr 267 pobranej w dniu 15.03.2023r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w 

hydroforni przy ul. Czerwony Dwór przy nr 20 w Gdańsku, 

158.sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000123 z dnia 08.05.2023r. próbki wody nr 

2023003694 pobranej w dniu 19.04.2023r. z kurka czerpalnego na instalacji 

wodociągowej w przepompowni przy ul. Abrahama w Gdańsku, 

159.sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000123 z dnia 08.05.2023r. próbki wody nr 

2023003946 pobranej w dniu 26.04.2023r. z kurka czerpalnego na instalacji 

wodociągowej w hydroforni przy ul. Baczyńskiego w Gdańsku, 

160.sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000123 z dnia 08.05.2023r. próbki wody nr 

2023003665 pobranej w dniu 18.04.2023r. z kurka czerpalnego na instalacji 

wodociągowej w Oczyszczalni Wschód przy ul. Benzynowej 26 w Gdańsku, 

161.sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000123 z dnia 08.05.2023r. próbki wody nr 

2023003947 pobranej w dniu 26.04.2023r. z kurka czerpalnego na instalacji 

wodociągowej w przepompowni przy ul. Bitwy Oliwskiej 14 w Gdańsku, 



 

162.sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000123 z dnia 08.05.2023r. próbki wody nr 

2023003936 pobranej w dniu 25.04.2023r. z kurka czerpalnego na instalacji 

wodociągowej w przychodni przy ul. Biwakowej 3 w Gdańsku, 

163.sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000123 z dnia 08.05.2023r. próbki wody nr 

2023003461 pobranej w dniu 13.04.2023r. z kurka czerpalnego na instalacji 

wodociągowej w hydroforni przy ul. Czerwony Dwór 20 w Gdańsku, 

164.sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000123 z dnia 08.05.2023r. próbki wody nr 

2023003575 pobranej w dniu 17.04.2023r. z kurka czerpalnego na instalacji 

wodociągowej w hydroforni przy al. Jana Pawła II 27 w Gdańsku, 

165.sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000123 z dnia 08.05.2023r. próbki wody nr 

2023003370 pobranej w dniu 11.04.2023r. z kurka czerpalnego na instalacji 

wodociągowej w przychodni przy ul. Jaśkowa Dolina 105 w Gdańsku, 

166.sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000123 z dnia 08.05.2023r. próbki wody nr 

2023004020 pobranej w dniu 27.04.2023r. z kurka czerpalnego na instalacji 

wodociągowej w budynku Marina 1 Ergo Hestia przy ul. Jelitkowskiej 51 w Gdańsku, 

167.sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000123 z dnia 08.05.2023r. próbki wody nr 

2023003774 pobranej w dniu 20.04.2023r. z kurka czerpalnego na instalacji 

wodociągowej w stacji podnoszenia ciśnienia przy ul. Karpackiej 8 w Gdańsku 

168.sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000123 z dnia 08.05.2023r. próbki wody nr 

2023003106 pobranej w dniu 03.04.2023r. z kurka czerpalnego na instalacji 

wodociągowej w Urzędzie Miejskim w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 8/12 w Gdańsku, 

169.sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000123 z dnia 08.05.2023r. próbki wody nr 

2023003146 pobranej w dniu 04.04.2023r. z kurka czerpalnego na instalacji 

wodociągowej w budynku NOT przy ul. Rajskiej 6 w Gdańsku, 

170.sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000124 z dnia 04.05.2023r. próbki wody nr 

2023004012 pobranej w dniu 27.04.2023r. z kurka czerpalnego na instalacji 

wodociągowej w przychodni przy ul. Kartuskiej 404 w Gdańsku, 

171.sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000124 z dnia 04.05.2023r. próbki wody nr 

2023003415 pobranej w dniu 27.04.2023r. z kurka czerpalnego na instalacji 

wodociągowej w hydroforni Niedźwiednik przy ul. Leśna Góra 40 w Gdańsku, 

172.sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000124 z dnia 04.05.2023r. próbki wody nr 

2023003614 pobranej w dniu 17.04.2023r. z kurka czerpalnego na instalacji 

wodociągowej w Stacji Paliw BP przy ul. Lubczykowej 2 w Gdańsku, 

173.sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000124 z dnia 04.05.2023r. próbki wody nr 

2023003243 pobranej w dniu 05.04.2023r. z kurka czerpalnego na instalacji 

wodociągowej w budynku Centralnego Ośrodku Sportu przy ul. Nadwiślańskiej 39 w 

Gdańsku, 

174.sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000124 z dnia 04.05.2023r. próbki wody nr 

2023003972 pobranej w dniu 26.04.2023r. z kurka czerpalnego na instalacji 

wodociągowej w hurtowni BAT przy ul. Nowatorów 30 w Gdańsku, 



 

175.sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000124 z dnia 04.05.2023r. próbki wody nr 

2023003188 pobranej w dniu 04.04.2023r. z kurka czerpalnego na instalacji 

wodociągowej w przychodni przy ul. Oliwskiej 62 w Gdańsku, 

176.sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000124 z dnia 04.05.2023r. próbki wody nr 

2023003367 pobranej w dniu 11.04.2023r. z kurka czerpalnego na instalacji 

wodociągowej w stacji podnoszenia ciśnienia przy ul. Paganiniego 15 w Gdańsku, 

177.sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000124 z dnia 04.05.2023r. próbki wody nr 

2023003935 pobranej w dniu 25.04.2023r. z kurka czerpalnego na instalacji 

wodociągowej w DH Jantar przy ul. Politechnicznej w Gdańsku, 

178.sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000124 z dnia 04.05.2023r. próbki wody nr 

2023003889 pobranej w dniu 24.04.2023r. z kurka czerpalnego na instalacji 

wodociągowej w szkole przy ul. Porębskiego 4 w Gdańsku, 

179.sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000124 z dnia 04.05.2023r. próbki wody nr 

2023003888 pobranej w dniu 24.04.2023r. z kurka czerpalnego na instalacji 

wodociągowej w FH „Outlet” przy ul. Przywidzkiej 8 w Gdańsku, 

180.sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000124 z dnia 04.05.2023r. próbki wody nr 

2023003134 pobranej w dniu 03.04.2023r. z kurka czerpalnego na instalacji 

wodociągowej w Urzędzie Skarbowym przy ul. Rzeźnickiej 54/56 w Gdańsku, 

181.sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000124 z dnia 04.05.2023r. próbki wody nr 

2023003719 pobranej w dniu 19.04.2023r. z kurka czerpalnego na instalacji 

wodociągowej w budynku Cargo przy ul. Słowackiego 206 w Gdańsku, 

182.sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000125 z dnia 08.05.2023r. próbek wody nr 

2023003842 oraz nr 2023004204 pobranych w dniach 24.04.2023r. i 05.05.2023r. z 

kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni PolMed przy ul. Startowej 1 

w Gdańsku, 

183.sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000125 z dnia 08.05.2023r. próbki wody nr 

2023003224 pobranej w dniu 05.04.2023r. z kurka czerpalnego na instalacji 

wodociągowej w przychodni przy ul. Stryjewskiego 29 w Gdańsku, 

184.sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000125 z dnia 08.05.2023r. próbek wody nr 

2023003937 oraz nr 2023004033 pobranych w dniach 25.04.2023r. i 27.04.2023r. z 

kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Stacji Paliw ORLEN przy ul. 

Świętokrzyskiej 2 w Gdańsku, 

185.sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000125 z dnia 08.05.2023r. próbek wody nr 

2023003720, nr 2023003938 oraz nr 2023004032 pobranych w dniach 19.04.2023r., 

25.04.2023r. i 27.04.2023r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w 

przychodni przy ul. Warszawskiej 52 w Gdańsku, 

186.sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000125 z dnia 08.05.2023r. próbki wody nr 

2023003273 pobranej w dniu 06.04.2023r. z kurka czerpalnego na instalacji 

wodociągowej w Szkole Podstawowej nr 86 przy ul. Wielkopolskiej 20 w Gdańsku, 



 

187.sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000125 z dnia 08.05.2023r. próbki wody nr 

2023003764 pobranej w dniu 20.04.2023r. z kurka czerpalnego na instalacji 

wodociągowej w hydroforni przy ul. Witosa 27 w Gdańsku, 

188.sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000125 z dnia 08.05.2023r. próbki wody nr 

2023003460 pobranej w dniu 13.04.2023r. z kurka czerpalnego na instalacji 

wodociągowej w Domu Zdrojowym, przy ul. Zdrojowej 2 w Gdańsku, 

189.sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000127 z dnia 08.05.2023r. próbki wody nr 

2023003574 pobranej w dniu 17.04.2023r. ze stacji uzdatniania wody Czarny Dwór 

(woda podawana do sieci) przy ul. Czarny Dwór w Gdańsku, 

190.sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000127 z dnia 08.05.2023r. próbki wody nr 

2023003710 pobranej w dniu 19.04.2023r. ze stacji uzdatniania wody Lipce (woda 

podawana do sieci) przy ul. Niegowskiej w Gdańsku, 

191.sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000127 z dnia 08.05.2023r. próbki wody nr 

2023003416 pobranej w dniu 12.04.2023r. ze stacji uzdatniania wody Dolina Radości  

(po zbiorniku i UV) przy ul. Bytowskiej w Gdańsku, 

192.sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000127 z dnia 08.05.2023r. próbki wody nr 

2023003355 pobranej w dniu 11.04.2023r. ze stacji uzdatniania wody Zaspa (woda 

podawana do sieci) przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Gdańsku, 

193.sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000127 z dnia 08.05.2023r. próbki wody nr 

2023003189 pobranej w dniu 04.04.2023r. ze stacji uzdatniania wody Osowa (po 

zbiorniku i UV) przy ul. Gnieźnieńskiej w Gdańsku, 

194.sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000127 z dnia 08.05.2023r. próbki wody nr 

2023003414 pobranej w dniu 12.04.2023r. ze stacji uzdatniania wody Zakoniczyn (woda 

podawana do sieci) przy ul. I i II Brygady w Gdańsku, 

195.sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000127 z dnia 08.05.2023r. próbki wody nr 

2023003677 pobranej w dniu 18.04.2023r. ze stacji uzdatniania wody Smęgorzyno 

(woda podawana do sieci/zbiornik) przy ul. Smęgorzyńskiej w Gdańsku, 

196.sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000127 z dnia 08.05.2023r. próbki wody nr 

2023003223 pobranej w dniu 05.04.2023r. ze stacji uzdatniania wody Oczyszczalni 

Wschód (woda podawana do sieci) przy ul. Benzynowej 26 w Gdańsku, 

197.sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000128 z dnia 08.05.2023r. próbki wody nr 

2023003274 pobranej w dniu 06.04.2023r. ze zbiornika wody Cyganka II przy ul. 

Paganiniego w Gdańsku, 

198.sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000128 z dnia 08.05.2023r. próbki wody nr 

2023003279 pobranej w dniu 06.04.2023r. ze zbiornika wody Góralska przy ul. 

Góralskiej w Gdańsku, 

199.sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000128 z dnia 08.05.2023r. próbki wody nr 

2023003297 pobranej w dniu 06.04.2023r. na odpływie (P-2) ze zbiornika wody 

Kazimierz za ul. Boguckiego w Gdańsku, 



 

200.sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000128 z dnia 08.05.2023r. próbek wody nr 

2023003763 oraz nr 2023003883 pobranych w dniach 20.04.2023r. i 24.04.2023r. na 

odpływie (P-2) ze zbiornika wody Kazimierz przy ul. Lazurowej w Gdańsku, 

201.sprawozdanie z badań PLC/2023/0000128 z dnia 08.05.2023r. próbki wody nr 

2023003276 pobranej w dniu 06.04.2023r. ze zbiornika wody Kiełpino (po UV) przy ul. 

Łagowskiej w Gdańsku, 

202.sprawozdanie z badań PLC/2023/0000128 z dnia 08.05.2023r. próbki wody nr 

2023003282 pobranej w dniu 06.04.2023r. ze zbiornika wody Migowo przy ul. 

Myśliwskiej w Gdańsku, 

203.sprawozdanie z badań PLC/2023/0000128 z dnia 08.05.2023r. próbki wody nr 

2023003284 pobranej w dniu 06.04.2023r. ze zbiornika wody Orunia nr 1 przy ul. 

Kampinoskiej w Gdańsku, 

204.sprawozdanie z badań PLC/2023/0000128 z dnia 08.05.2023r. próbki wody nr 

2023003283 pobranej w dniu 06.04.2023r. ze zbiornika wody Orunia nr 2 przy ul. 

Kampinoskiej w Gdańsku, 

205.sprawozdanie z badań PLC/2023/0000128 z dnia 08.05.2023r. próbki wody nr 

2023003275 pobranej w dniu 06.04.2023r. ze zbiornika wody Sobieski przy ul. 

Smoluchowskiego w Gdańsku, 

206.sprawozdanie z badań PLC/2023/0000128 z dnia 08.05.2023r. próbki wody nr 

2023003281 pobranej w dniu 06.04.2023r. ze zbiornika wody Stara Dolina (komora 

wewnętrzna) przy ul. Bytowskiej w Gdańsku, 

207.sprawozdanie z badań PLC/2023/0000128 z dnia 08.05.2023r. próbki wody nr 

2023003280 pobranej w dniu 06.04.2023r. ze zbiornika wody Stara Dolina (komora 

zewnętrzna) przy ul. Bytowskiej w Gdańsku, 

208.sprawozdania z badań nr 419A/521/23 oraz 419N/521/23 z dnia 25.04.2023r. próbki 

wody nr 419 pobranej w dniu 19.04.2023r. z kurka czerpalnego na instalacji 

wodociągowej w hydroforni „Niedźwiednik” przy ul. Leśna Góra 40 w Gdańsku, 

209.sprawozdania z badań nr 420A/521/23 oraz 420N/521/23 z dnia 26.04.2023r. próbki 

wody nr 420 pobranej w dniu 19.04.2023r. z kurka czerpalnego na instalacji 

wodociągowej w hydroforni „Chełm” przy ul. Witosa 27 w Gdańsku, 

210.sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000152 z dnia 09.06.2023r. próbki wody nr 

2023004385 pobranej w dniu 10.05.2023r. ze zbiornika wody Cyganka II przy ul. 

Paganiniego w Gdańsku, 

211.sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000152 z dnia 09.06.2023r. próbki wody nr 

2023004382 pobranej w dniu 10.05.2023r. ze zbiornika wody Góralska przy ul. 

Góralskiej w Gdańsku, 

212.sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000152 z dnia 09.06.2023r. próbki wody nr 

2023004379 pobranej w dniu 10.05.2023r. na odpływie (P-2) ze zbiornika wody 

Kazimierz przy ul. Lazurowej w Gdańsku, 



 

213.sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000152 z dnia 09.06.2023r. próbki wody nr 

2023004384 pobranej w dniu 10.05.2023r. ze zbiornika wody Kiełpino (po UV) przy ul. 

Łagowskiej w Gdańsku, 

214.sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000152 z dnia 09.06.2023r. próbek wody nr 

2023004380 oraz nr 2023005193 pobranych w dniach 10.05.2023r. i  31.05.2023r. ze 

zbiornika wody Orunia nr 1 przy ul. Kampinoskiej w Gdańsku, 

215.sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000152 z dnia 09.06.2023r. próbki wody nr 

2023004381 pobranej w dniu 10.05.2023r. ze zbiornika wody Orunia nr 2 przy ul. 

Kampinoskiej w Gdańsku, 

216.sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000152 z dnia 09.06.2023r. próbki wody nr 

2023004383 pobranej w dniu 10.05.2023r. ze zbiornika wody Sobieski przy ul. 

Smoluchowskiego w Gdańsku, 

217.sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000152 z dnia 09.06.2023r. próbki wody nr 

2023004387 pobranej w dniu 10.05.2023r. ze zbiornika wody Stara Dolina (komora 

wewnętrzna) przy ul. Bytowskiej w Gdańsku, 

218.sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000152 z dnia 09.06.2023r. próbki wody nr 

2023004388 pobranej w dniu 10.05.2023r. ze zbiornika wody Stara Dolina (komora 

zewnętrzna) przy ul. Bytowskiej w Gdańsku, 

219.sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000152 z dnia 09.06.2023r. próbki wody nr 

2023004386 pobranej w dniu 10.05.2023r. ze zbiornika wody Migowo przy ul. 

Myśliwskiej w Gdańsku, 

220.sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000152 z dnia 09.06.2023r. próbki wody nr 

2023004619 pobranej w dniu 16.05.2023r. ze zbiornika wody Kazimierz (komora 

zewnętrzna) za ul. Boguckiego w Gdańsku, 

221.sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000151 z dnia 06.06.2023r. próbki wody nr 

2023004122 pobranej w dniu 04.05.2023r. ze stacji uzdatniania wody Czarny Dwór 

(woda podawana do sieci) przy ul. Czarny Dwór w Gdańsku, 

222.sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000151 z dnia 06.06.2023r. próbki wody nr 

2023004532 pobranej w dniu 15.05.2023r. ze stacji uzdatniania wody Lipce (woda 

podawana do sieci) przy ul. Niegowskiej w Gdańsku, 

223.sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000151 z dnia 06.06.2023r. próbki wody nr 

2023004680 pobranej w dniu 17.05.2023r. ze stacji uzdatniania wody Dolina Radości  

(po zbiorniku i UV) przy ul. Bytowskiej w Gdańsku, 

224.sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000151 z dnia 06.06.2023r. próbki wody nr 

2023004234 pobranej w dniu 08.05.2023r. ze stacji uzdatniania wody Zaspa (woda 

podawana do sieci) przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Gdańsku, 

225.sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000151 z dnia 06.06.2023r. próbki wody nr 

2023004754 pobranej w dniu 18.05.2023r. ze stacji uzdatniania wody Osowa (po 

zbiorniku i UV) przy ul. Gnieźnieńskiej w Gdańsku, 



 

226.sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000151 z dnia 06.06.2023r. próbki wody nr 

2023004653 pobranej w dniu 16.05.2023r. ze stacji uzdatniania wody Zakoniczyn (woda 

podawana do sieci) przy ul. I i II Brygady w Gdańsku, 

227.sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000151 z dnia 06.06.2023r. próbki wody nr 

2023004769 pobranej w dniu 18.05.2023r. ze stacji uzdatniania wody Smęgorzyno 

(woda podawana do sieci/zbiornik) przy ul. Smęgorzyńskiej w Gdańsku, 

228.sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000151 z dnia 06.06.2023r. próbki wody nr 

2023004341 pobranej w dniu 09.05.2023r. ze stacji uzdatniania wody Oczyszczalni 

Wschód (woda podawana do sieci) przy ul. Benzynowej 26 w Gdańsku, 

229.sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000147 z dnia 06.06.2023r. próbki wody nr 

2023004859 pobranej w dniu 22.05.2023r. z kurka czerpalnego na instalacji 

wodociągowej w przepompowni przy ul. Abrahama w Gdańsku, 

230.sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000147 z dnia 06.06.2023r. próbki wody nr 

2023005132 pobranej w dniu 30.05.2023r. z kurka czerpalnego na instalacji 

wodociągowej w hydroforni przy ul. Baczyńskiego w Gdańsku, 

231.sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000147 z dnia 06.06.2023r próbki wody nr 

2023004340 pobranej w dniu 09.05.2023r. z kurka czerpalnego na instalacji 

wodociągowej w Oczyszczalni Wschód przy ul. Benzynowej 26 w Gdańsku, 

232.sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000147 z dnia 06.06.2023r próbki wody nr 

2023005124 pobranej w dniu 30.05.2023r. z kurka czerpalnego na instalacji 

wodociągowej w hydroforni przy ul. Benzynowej w Gdańsku, 

233.sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000147 z dnia 06.06.2023r próbki wody nr 

2023004945 pobranej w dniu 24.05.2023r. z kurka czerpalnego na instalacji 

wodociągowej w przepompowni przy ul. Bitwy Oliwskiej 14 w Gdańsku, 

234.sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000147 z dnia 06.06.2023r próbki wody nr 

2023004654 pobranej w dniu 16.05.2023r. z kurka czerpalnego na instalacji 

wodociągowej w przychodni przy ul. Biwakowej 3 w Gdańsku, 

235.sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000147 z dnia 06.06.2023r próbki wody nr 

2023004428 pobranej w dniu 11.05.2023r. z kurka czerpalnego na instalacji 

wodociągowej w hydroforni przy ul. Czerwony Dwór 20 w Gdańsku, 

236.sprawozdania z badań nr PLC/2023/000147 z dnia 06.06.2023r próbek wody nr 

2023004400 oraz nr 2023004490 pobranych w dniach 10.05.2023r. i  12.05.2023r. z 

kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w budynku Marina 1 Ergo Hestia przy ul. 

Jelitkowskiej 51 w Gdańsku, 

237.sprawozdania z badań nr PLC/2023/000147 z dnia 06.06.2023r próbki wody nr 

2023004489 pobranej w dniu 12.05.2023r. z hydrantu  30407 przy budynku Marina 1 

Ergo Hestia przy ul. Jelitkowskiej 51 w Gdańsku, 

238.sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000147 z dnia 06.06.2023r próbki wody nr 

2023004256 pobranej w dniu 08.05.2023r. z kurka czerpalnego na instalacji 

wodociągowej w Stacji paliw BP przy ul. Lubczykowej 2 w Gdańsku, 



 

239.sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000147 z dnia 06.06.2023r próbki wody nr 

2023004345 pobranej w dniu 09.05.2023r. z kurka czerpalnego na instalacji 

wodociągowej w Urzędzie Skarbowym przy ul. Rzeźnickiej 54/56 w Gdańsku, 

240.sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000148 z dnia 05.06.2023r próbki wody nr 

2023004427 pobranej w dniu 11.05.2023r. z kurka czerpalnego na instalacji 

wodociągowej w hydroforni przy ul. Jana Pawła II przy nr 27 w Gdańsku 

241.sprawozdanie z badań PLC/2023/000148 z dnia 05.06.2023r. próbki wody nr 

2023005076 pobranej w dniu 29.05.2023r. z kurka czerpalnego na instalacji 

wodociągowej w przychodni przy ul. Jaśkowa Dolina 105 w Gdańsku, 

242.sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000148 z dnia 05.06.2023r. próbki wody nr 

2023004519 pobranej w dniu 15.05.2023r. z kurka czerpalnego na instalacji 

wodociągowej w stacji podnoszenia ciśnienia przy ul. Karpackiej 8 w Gdańsku 

243.sprawozdanie z badań PLC/2023/000148 z dnia 05.06.2023r. próbki wody nr 

2023004705 pobranej w dniu 17.05.2023r. z kurka czerpalnego na instalacji 

wodociągowej w przychodni przy ul. Kartuskiej 404 w Gdańsku, 

244.sprawozdanie z badań PLC/2023/000148 z dnia 05.06.2023r. próbki wody nr 

2023004174 pobranej w dniu 05.05.2023r. z kurka czerpalnego na instalacji 

wodociągowej w hydroforni Niedźwiednik przy ul. Leśna Góra 40 w Gdańsku, 

245.sprawozdanie z badań PLC/2023/000148 z dnia 05.06.2023r. próbki wody nr 

2023004910 pobranej w dniu 23.05.2023r. z kurka czerpalnego na instalacji 

wodociągowej w budynku Centralnego Ośrodku Sportu przy ul. Nadwiślańskiej 39 w 

Gdańsku, 

246.sprawozdanie z badań PLC/2023/000148 z dnia 05.06.2023r. próbki wody nr 

2023005007 pobranej w dniu 25.05.2023r. z kurka czerpalnego na instalacji 

wodociągowej w hurtowni BAT przy ul. Nowatorów 13 w Gdańsku, 

247.sprawozdanie z badań nr próbki wody nr PLC/2023/000148 z dnia 05.06.2023r. próbki 

wody nr 2023004151 pobranej w dniu 04.05.2023r. z kurka czerpalnego na instalacji 

wodociągowej w Urzędzie Miejskim w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 8/12 w Gdańsku, 

248.sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000148 z dnia 05.06.2023r. próbki wody nr 

2023004258 pobranej w dniu 08.05.2023r. z kurka czerpalnego na instalacji 

wodociągowej w przychodni przy ul. Oliwskiej 62 w Gdańsku, 

249.sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000148 z dnia 05.06.2023r. próbki wody nr 

2023004958 pobranej w dniu 24.05.2023r. z kurka czerpalnego na instalacji 

wodociągowej w stacji podnoszenia ciśnienia przy ul. Paganiniego 15 w Gdańsku, 

250.sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000148 z dnia 05.06.2023r. próbki wody nr 

2023004173 pobranej w dniu 05.05.2023r. z kurka czerpalnego na instalacji 

wodociągowej w DH Jantar przy ul. Politechnicznej w Gdańsku, 

251.sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000148 z dnia 05.06.2023r. próbki wody nr 

2023005006 pobranej w dniu 25.05.2023r. z kurka czerpalnego na instalacji 

wodociągowej w szkole przy ul. Porębskiego 4 w Gdańsku, 



 

252.sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000149 z dnia 05.06.2023r. próbki wody nr 

2023005084 pobranej w dniu 29.05.2023r. z kurka czerpalnego na instalacji 

wodociągowej w FH „Outlet” przy ul. Przywidzka 8 w Gdańsku, 

253.sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000149 z dnia 05.06.2023r. próbki wody nr 

2023004731 pobranej w dniu 18.05.2023r. z kurka czerpalnego na instalacji 

wodociągowej w budynku NOT przy ul. Rajskiej 6 w Gdańsku, 

254.sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000149 z dnia 05.06.2023r. próbki wody nr 

2023005077 pobranej w dniu 29.05.2023r. z kurka czerpalnego na instalacji 

wodociągowej w budynku Cargo przy ul. Słowackiego 206 w Gdańsku, 

255.sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000149 z dnia 05.06.2023r. próbki wody nr 

2023004944 pobranej w dniu 24.05.2023r. z kurka czerpalnego na instalacji 

wodociągowej w przychodni PolMed przy ul. Startowej 1 w Gdańsku, 

256.sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000149 z dnia 05.06.2023r. próbki wody nr 

2023004820 pobranej w dniu 22.05.2023r. z kurka czerpalnego na instalacji 

wodociągowej w przychodni przy ul. Stryjewskiego 29 w Gdańsku, 

257.sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000149 z dnia 05.06.2023r. próbki wody nr 

2023005008 pobranej w dniu 25.05.2023r. z kurka czerpalnego na instalacji 

wodociągowej w Stacji Paliw ORLEN przy ul. Świętokrzyskiej 2 w Gdańsku, 

258.sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000149 z dnia 05.06.2023r. próbki wody nr 

2023004401 pobranej w dniu 10.05.2023r. z kurka czerpalnego na instalacji 

wodociągowej w przychodni przy ul. Warszawskiej 52 w Gdańsku, 

259.sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000149 z dnia 05.06.2023r. próbki wody nr 

2023004171 pobranej w dniu 04.05.2023r. z kurka czerpalnego na instalacji 

wodociągowej w Szkole Podstawowej nr 86 przy ul. Wielkopolskiej 20 w Gdańsku, 

260.sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000149 z dnia 05.06.2023r.próbki wody nr 

2023005131 pobranej w dniu 30.05.2023r. z kurka czerpalnego na instalacji 

wodociągowej w hydroforni przy ul. Witosa 27 w Gdańsku, 

261.sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000149 z dnia 05.06.2023r.próbki wody nr 

2023004911 pobranej w dniu 23.05.2023r. z kurka czerpalnego na instalacji 

wodociągowej w Domu Zdrojowym, przy ul. Zdrojowej 2 w Gdańsku, 

262.sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000180 z dnia 06.07.2023r. próbki wody nr 

2023005414 pobranej w dniu 07.06.2023r. ze stacji uzdatniania wody Czarny Dwór 

(woda podawana do sieci) przy ul. Czarny Dwór w Gdańsku, 

263.sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000180 z dnia 06.07.2023r. próbek wody nr 

2023005233 oraz nr 2023005279 pobranych w dniach 01.06.2023r. i  02.06.2023r. ze 

stacji uzdatniania wody Lipce (woda podawana do sieci) przy ul. Niegowskiej w Gdańsku, 

264.sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000180 z dnia 06.07.2023r. próbki wody nr 

2023005588 pobranej w dniu 14.06.2023r. ze stacji uzdatniania wody Dolina Radości  

(po zbiorniku i UV) przy ul. Bytowskiej w Gdańsku, 



 

265.sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000180 z dnia 06.07.2023r. próbki wody nr 

2023005299 pobranej w dniu 05.06.2023r. ze stacji uzdatniania wody Zaspa (woda 

podawana do sieci) przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Gdańsku, 

266.sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000180 z dnia 06.07.2023r. próbki wody nr 

2023005478 pobranej w dniu 12.06.2023r. ze stacji uzdatniania wody Osowa (po 

zbiorniku i UV) przy ul. Gnieźnieńskiej w Gdańsku, 

267.sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000180 z dnia 06.07.2023r. próbki wody nr 

2023005415 pobranej w dniu 07.06.2023r. ze stacji uzdatniania wody Zakoniczyn (woda 

podawana do sieci) przy ul. I i II Brygady w Gdańsku, 

268.sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000180 z dnia 06.07.2023r. próbki wody nr 

2023005235 pobranej w dniu 01.06.2023r. ze stacji uzdatniania wody Smęgorzyno 

(woda podawana do sieci/zbiornik) przy ul. Smęgorzyńskiej w Gdańsku, 

269.sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000180 z dnia 06.07.2023r. próbki wody nr 

2023005542 pobranej w dniu 13.06.2023r. ze stacji uzdatniania wody Oczyszczalni 

Wschód (woda podawana do sieci) przy ul. Benzynowej 26 w Gdańsku, 

270.sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000181 z dnia 04.07.2023r. próbki wody nr 

2023005558 pobranej w dniu 13.06.2023r. ze zbiornika wody Cyganka II przy ul. 

Paganiniego w Gdańsku, 

271.sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000181 z dnia 04.07.2023r. próbki wody nr 

2023005572 pobranej w dniu 13.06.2023r. na odpływie (P-2) ze zbiornika wody 

Kazimierz przy ul. Lazurowej w Gdańsku, 

272.sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000181 z dnia 04.07.2023r. próbki wody nr 

2023005559 pobranej w dniu 13.06.2023r. ze zbiornika wody Kiełpino (po UV) przy ul. 

Łagowskiej w Gdańsku, 

273.sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000181 z dnia 04.07.2023r. próbki wody nr 

2023005556 pobranej w dniu 13.06.2023r. ze zbiornika wody Migowo przy ul. 

Myśliwskiej w Gdańsku, 

274.sprawozdania z badań nr PLC/2023/000181 z dnia 04.07.2023r. oraz nr 

PCL/2023/000182 z dnia 05.07.2023r. próbek wody nr 2023005563, nr 2023005423 oraz 

nr 2023005938 pobranych w dniach 13.06.2023r., 07.06.2023r. i  22.06.2023r. ze 

zbiornika wody Orunia nr 1 przy ul. Kampinoskiej w Gdańsku, 

275.sprawozdania z badań nr PLC/2023/000181 z dnia 04.07.2023r. oraz nr 

PCL/2023/000182 z dnia 05.07.2023r. próbek wody nr 2023005994, nr 2023005424, nr 

2023005593, nr 2023005703 oraz nr 2023005939 pobranych w dniach 26.06.2023r., 

07.06.2023r., 14.06.2023r., 16.06.2023r i  22.06.2023r. ze zbiornika wody Orunia nr 2 

przy ul. Kampinoskiej w Gdańsku, 

276.sprawozdania z badań nr PLC/2023/000181 z dnia 04.07.2023r. oraz nr 

PCL/2023/000182 z dnia 05.07.2023r. próbek wody nr 2023005557, nr 2023005675 oraz 

2023005810 pobranych w dniach 13.06.2023r., 15.06.2023r., i 20.06.2023r. ze zbiornika 

wody Sobieski przy ul. Smoluchowskiego w Gdańsku, 



 

277.sprawozdania z badań nr PLC/2023/000181 z dnia 04.07.2023r. oraz nr 

PCL/2023/000182 z dnia 05.07.2023r. próbek wody nr 2023005562 oraz 2023005621 

pobranych w dniach 13.06.2023r. i 14.06.2023r. ze zbiornika wody Stara Dolina (komora 

wewnętrzna) przy ul. Bytowskiej w Gdańsku, 

278.sprawozdania z badań nr PLC/2023/000181 z dnia 04.07.2023r. oraz nr 

PCL/2023/000182 z dnia 05.07.2023r. próbek wody nr 2023005561 oraz 2023005620 

pobranych w dniach 13.06.2023r. i  14.06.2023r. ze zbiornika wody Stara Dolina (komora 

zewnętrzna) przy ul. Bytowskiej w Gdańsku, 

279.sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000176 z dnia 04.07.2023r. próbki wody nr 

2023005413 pobranej w dniu 07.06.2023r. z kurka czerpalnego na instalacji 

wodociągowej w Stacji paliw BP przy ul. Lubczykowej 2 w Gdańsku, 

280.sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000176 z dnia 04.07.2023r. próbki wody nr 

2023006042 pobranej w dniu 27.06.2023r. z kurka czerpalnego na instalacji 

wodociągowej w budynku Centralnego Ośrodku Sportu przy ul. Nadwiślańskiej 39 w 

Gdańsku,  

281.sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000176 z dnia 04.07.2023r. próbki wody nr 

2023005612 pobranej w dniu 14.06.2023r. z kurka czerpalnego na instalacji 

wodociągowej w hurtowni BAT przy ul. Nowatorów 13 w Gdańsku, 

282.sprawozdanie z badań nr próbki wody nr PLC/2023/000176 z dnia 04.07.2023r.  próbki 

wody nr 2023005194 pobranej w dniu 01.06.2023r. z kurka czerpalnego na instalacji 

wodociągowej w Urzędzie Miejskim w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 8/12 w Gdańsku, 

283.sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000176 z dnia 04.07.2023r.  próbek wody nr 

2023005480 oraz nr 2023005638 pobranych w dniach 12.06.2023r. i 15.06.2023r. z 

kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni przy ul. Oliwskiej 62 w 

Gdańsku, 

284.sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000176 z dnia 04.07.2023r.  próbek wody nr 

2023005853 oraz nr 2023006154 pobranych w dniach 21.06.2023r. i 28.06.2023r. z 

kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w stacji podnoszenia ciśnienia przy ul. 

Paganiniego 15 w Gdańsku, 

285.sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000176 z dnia 04.07.2023r.  próbki wody nr 

2023005854 pobranej w dniu 21.06.2023r. z kurka czerpalnego na instalacji 

wodociągowej w DH Jantar przy ul. Politechnicznej w Gdańsku, 

286.sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000176 z dnia 04.07.2023r.  próbki wody nr 

2023005566 pobranej w dniu 13.06.2023r. z kurka czerpalnego na instalacji 

wodociągowej w szkole przy ul. Porębskiego 4 w Gdańsku, 

287.sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000176 z dnia 04.07.2023r.  próbki wody nr 

2023006132 pobranej w dniu 28.06.2023r. z kurka czerpalnego na instalacji 

wodociągowej w FH „Outlet” przy ul. Przywidzkiej 8 w Gdańsku, 

288.sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000176 z dnia 04.07.2023r.  próbki wody nr 

2023005360 pobranej w dniu 06.06.2023r. z kurka czerpalnego na instalacji 

wodociągowej w budynku NOT przy ul. Rajskiej 6 w Gdańsku, 



 

289.sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000177 z dnia 04.07.2023r.  próbki wody nr 

2023005506 pobranej w dniu 12.06.2023r. z kurka czerpalnego na instalacji 

wodociągowej w Urzędzie Skarbowym przy ul. Rzeźnickiej 54/56 w Gdańsku, 

290.sprawozdanie z badań nr próbki wody nr PLC/2023/000177 z dnia 04.07.2023r.  próbek 

wody nr 2023006116 oraz 2023006235 pobranych w dniach 28.06.2023r. i 30.06.2023r. 

z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w budynku Cargo przy ul. Słowackiego 

206 w Gdańsku,  

291.sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000177 z dnia 04.07.2023r.  próbki wody nr 

2023006236 pobranej w dniu 30.06.2023r. z hydrantu H 35835 przy ul. Słowackiego 206 

w Gdańsku, 

292.sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000177 z dnia 04.07.2023r.  próbek wody nr 

2023005731 oraz nr 2023006180 pobranych w dniach 19.06.2023r. i 29.06.2023r. z 

kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni PolMed przy ul. Startowej 1 

w Gdańsku, 

293.sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000177 z dnia 04.07.2023r. próbki wody nr 

2023005732 pobranej w dniu 19.06.2023r. z kurka czerpalnego na instalacji 

wodociągowej w przychodni przy ul. Stryjewskiego 29 w Gdańsku, 

294.sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000177 z dnia 04.07.2023r. próbek wody nr 

2023005567  oraz nr 2023005858 pobranych w dniach 13.06.2023r. i 21.06.2023r. z 

kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hydroforni  przy ul. Świbnieńskiej 32 w 

Gdańsku, 

295.sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000177 z dnia 04.07.2023r. próbki wody nr 

2023005744 pobranej w dniu 19.06.2023r. z kurka czerpalnego na instalacji 

wodociągowej w Stacji Paliw ORLEN przy ul. Świętokrzyskiej 2 w Gdańsku, 

296.sprawozdanie z badań PLC/2023/000177 z dnia 04.07.2023r. próbki wody nr 

2023005590 pobranej w dniu 14.06.2023r. z kurka czerpalnego na instalacji 

wodociągowej w przychodni przy ul. Warszawskiej 52 w Gdańsku, 

297.sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000178 z dnia 04.07.2023r. próbki wody nr 

2023005254 pobranej w dniu 02.06.2023r. z kurka czerpalnego na instalacji 

wodociągowej w Szkole Podstawowej nr 86 przy ul. Wielkopolskiej 20 w Gdańsku, 

298.sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000178 z dnia 04.07.2023r. próbki wody nr 

2023006001 pobranej w dniu 26.06.2023r. z kurka czerpalnego na instalacji 

wodociągowej w hydroforni przy ul. Witosa 27 w Gdańsku, 

299.sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000178 z dnia 04.07.2023r. próbki wody nr 

2023005797 pobranej w dniu 20.06.2023r. z kurka czerpalnego na instalacji 

wodociągowej w Domu Zdrojowym, przy ul. Zdrojowej 2 w Gdańsku, 

300.sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000175 z dnia 05.07.2023r. próbki wody nr 

2023005991 pobranej w dniu 26.06.2023r. z kurka czerpalnego na instalacji 

wodociągowej w przepompowni przy ul. Abrahama w Gdańsku, 



 

301.sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000175 z dnia 05.07.2023r. próbki wody nr 

2023005298 pobranej w dniu 05.06.2023r. z kurka czerpalnego na instalacji 

wodociągowej w hydroforni przy ul. Baczyńskiego w Gdańsku, 

302.sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000175 z dnia 05.07.2023r.próbki wody nr 

2023005353 pobranej w dniu 06.06.2023r. z kurka czerpalnego na instalacji 

wodociągowej w Oczyszczalni Wschód przy ul. Benzynowej 26 w Gdańsku, 

303.sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000175 z dnia 05.07.2023r. próbki wody nr 

2023005855 pobranej w dniu 21.06.2023r. z kurka czerpalnego na instalacji 

wodociągowej w przepompowni przy ul. Bitwy Oliwskiej 14 w Gdańsku, 

304.sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000175 z dnia 05.07.2023r. próbki wody nr 

2023005808 pobranej w dniu 20.06.2023r. z kurka czerpalnego na instalacji 

wodociągowej w przychodni przy ul. Biwakowej 3 w Gdańsku, 

305.sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000175 z dnia 05.07.2023r. próbki wody nr 

2023005591 pobranej w dniu 14.06.2023r. z kurka czerpalnego na instalacji 

wodociągowej w hydroforni przy ul. Czerwony Dwór 20 w Gdańsku, 

306.sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000175 z dnia 05.07.2023r.próbki wody nr 

2023005479 pobranej w dniu 12.06.2023r. z kurka czerpalnego na instalacji 

wodociągowej w hydroforni przy ul. Jana Pawła II przy nr 27 w Gdańsku, 

307.sprawozdanie z badań PLC/2023/000175 z dnia 05.07.2023r. próbki wody nr 

2023006080 pobranej w dniu 27.06.2023r. z kurka czerpalnego na instalacji 

wodociągowej w przychodni przy ul. Jaśkowa Dolina 105 w Gdańsku, 

308.sprawozdania z badań nr PLC/2023/000175 z dnia 05.07.2023r. próbki wody nr 

2023005637pobranej w dniu 15.06.2023r. z kurka czerpalnego na instalacji 

wodociągowej w budynku Marina 1 Ergo Hestia przy ul. Jelitkowskiej 51 w Gdańsku, 

309.sprawozdanie z badań nr PLC/2023/000175 z dnia 05.07.2023r. próbki wody nr 

2023005297pobranej w dniu 05.06.2023r. z kurka czerpalnego na instalacji 

wodociągowej w stacji podnoszenia ciśnienia przy ul. Karpackiej 8 w Gdańsku 

310.sprawozdanie z badań PLC/2023/000175 z dnia 05.07.2023r. próbki wody nr 

2023005589 pobranej w dniu 14.06.2023r. z kurka czerpalnego na instalacji 

wodociągowej w przychodni przy ul. Kartuskiej 404 w Gdańsku, 

311.sprawozdanie z badań PLC/2023/000175 z dnia 05.07.2023r. próbki wody nr 

2023005992 pobranej w dniu 26.06.2023r. z kurka czerpalnego na instalacji 

wodociągowej w hydroforni Niedźwiednik przy ul. Leśna Góra 40 w Gdańsku, 

UZASADNIENIE 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku, w oparciu o podjęte  i 

przedstawione czynności związane z prowadzonym nadzorem sanitarnym nad jakością 

wody stwierdza co następuje.  

W ramach kontroli wewnętrznej i  kontroli urzędowej zostały pobrane próbki wody do 

badań z instalacji wodociągowej oraz urządzeń wodociągowych dostarczających wodę dla 



 

strefy  zaopatrzenia miasta Gdańska w zakresie parametrów mikrobiologicznych, 

organoleptycznych i fizykochemicznych.  

Badania jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zostały wykonane w ramach 

kontroli wewnętrznej w laboratorium Gdańskie Wodociągi S.A. Wydział Laboratorium, ul. 

Wałowa 46, 80-858 Gdańsk a w ramach kontroli urzędowej w Laboratorium  Badań Wody 

Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku, posiadających akredytację 

Polskiego Centrum Akredytacji na wykonanie badań odpowiadających metodykom 

referencyjnym analiz wody określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 

grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 

2017r. poz. 2294). 

Przeprowadzone badania jakości wody wykazały spełnienie wymagań określonych w wyżej 

cyt. Rozporządzeniu Ministra Zdrowia. 

Biorąc pod uwagę powyższe, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku, 

stwierdza przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla strefy zaopatrzenia 

miasta Gdańska. 

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny w Gdańsku 

 

Otrzymują: 

1. Prezydent Miasta Gdańska  

ul. Nowe Ogrody 8 - 12, 80-803 Gdańsk – (w wersji spełniającej wymagania ustawy o dostępności cyfrowej stron 

internetowych i aplikacji mobilnych)  wyłącznie za pośrednictwem  e-PUAP na adres: /UMGDA/SkrytkaESP - z 

prośbą o poinformowanie mieszkańców 

Do wiadomości: 

1. Gdańskie Wodociągi S.A.  

ul. Wałowa 46, 80-858 Gdańsk  

2. Gdańska Infrastruktura Wodociągowo - Kanalizacyjna Sp. z o. o.  

ul. Kartuska 201, 80 - 122 Gdańsk – (w wersji spełniającej wymagania ustawy o dostępności cyfrowej stron 

internetowych i aplikacji mobilnych)  wyłącznie za pośrednictwem  e-PUAP na adres: /GIWK/SkrytkaESP 

3. Powiatowy Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Pruszczu Gdańskim  

ul. Grunwaldzka 25, 83-000 Pruszcz Gdański – (w wersji spełniającej wymagania ustawy o dostępności cyfrowej 

stron internetowych i aplikacji mobilnych)  wyłącznie za pośrednictwem  e-PUAP na adres: /piwprus/SkrytkaESP 

4. a/a 

VK 
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